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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение Наименование Примечание 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-СП Состав проектной документации Выпускается 
отдельным 
томом 0 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-С 

Содержание тома 2 Лист 2 

 Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения 

 

 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети 

 

 Часть 1. Производство полистирола и объекты 
общезаводского хозяйства 

 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2 

Книга 2. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. Графическая 
часть 

 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001 

Условные обозначения элементов систем ОВК Лист 8 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-3101-ОВ-0001 

Узел приготовления шихты. 
Принципиальная схема систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования 

Лист 9 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-3101-ОВ-0002 

Узел приготовления шихты. 
Принципиальная схема холодоснабжения 

Лист 10 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-3101-ОВ-0003 

Узел приготовления шихты. 
План расположения оборудования ОВКВ с 
трассировкой воздуховодов на отм.0,000 

Лист 11 
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Обозначение Наименование Примечание 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-3101-ОВ-0004 

Узел приготовления шихты. 
План расположения оборудования ОВКВ с 
трассировкой воздуховодов на отм. +4,050 

Лист 12 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-3101-ОВ-0005 

Узел приготовления шихты. 
План расположения оборудования ОВКВ с 
трассировкой воздуховодов на отм. +8,100 

Лист 13 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-3101-ОВ-0006 

Узел приготовления шихты. 
План расположения оборудования ОВКВ с 
трассировкой воздуховодов на отм. +12,000 

Лист 14 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-3106-ОВ-0001 

Узел гранулирования. 
Принципиальная схема систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования 

Лист 15 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-3106-ОВ-0002 

Узел гранулирования. 
Принципиальная схема холодоснабжения 

Лист 16 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-3106-ОВ-0003 

Узел гранулирования. 
План расположения оборудования ОВКВ с 
трассировкой воздуховодов на отм. 0,000 

Лист 17 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-3106-ОВ-0004 

Узел гранулирования. 
План расположения оборудования ОВКВ с 
трассировкой воздуховодов на отм. +5,200 

Лист 18 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-3106-ОВ-0005 

Узел гранулирования. 
План расположения оборудования ОВКВ с 
трассировкой воздуховодов на отм. +10,400 

Лист 19 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-3106-ОВ-0006 

Узел гранулирования. 
План расположения оборудования ОВКВ с 
трассировкой воздуховодов на кровле 

Лист 20 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-3108-ОВ-0001 

Узел дозирования инициатора и меркаптана. 
Принципиальная схема систем отопления и 
вентиляции 

Лист 21 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-3108-ОВ-0002 

Узел дозирования инициатора и меркаптана. 
План расположения оборудования ОВКВ с 
трассировкой воздуховодов 

Лист 22 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-005-OB-0001 

Операторная производства полипропилена 
(сущ.). 
Принципиальная схема систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования 

Лист 23 
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Обозначение Наименование Примечание 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-005-OB-0002 

Операторная производства полипропилена 
(сущ.). 
Принципиальная схема холодоснабжения 

Лист 24 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-005-OB-0003 

Операторная производства полипропилена 
(сущ.). 
План расположения оборудования ОВКВ с 
трассировкой воздуховодов между осями       
3-10/А-Г 

Лист 25 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-2201-ОВ-0001 

Аппаратная. 
Принципиальная схема систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования 

Лист 26 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-2201-ОВ-0002 

Аппаратная. 
Принципиальная схема холодоснабжения 

Лист 27 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-2201-ОВ-0003 

Аппаратная. 
План расположения оборудования ОВКВ с 
трассировкой воздуховодов на отм. 0,000, 
+1,200 

Лист 28 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-2201-ОВ-0004 

Аппаратная. 
План расположения оборудования ОВКВ с 
трассировкой воздуховодов на отм. +4,020 
между осями 1-2, В-Д. План кровли 

Лист 29 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-2202-ОВ-0001 

Здание электроустановок. 
Принципиальная схема систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования 

Лист 30 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-2202-ОВ-0002 

Здание электроустановок. 
План расположения оборудования ОВКВ с 
трассировкой воздуховодов на отм. 0,000 

Лист 31 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-2202-ОВ-0003 

Здание электроустановок. 
План расположения оборудования ОВКВ с 
трассировкой воздуховодов на отм. +3,600 

Лист 32 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-2203-ОВ-0001 

Здание электроустановок (ОЗХ). 
Принципиальная схема систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования 

Лист 33 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-2203-ОВ-0002 

Здание электроустановок (ОЗХ). 
Принципиальная схема холодоснабжения 

Лист 34 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-2203-ОВ-0003 

Здание электроустановок (ОЗХ). 
План расположения оборудования ОВКВ с 
трассировкой воздуховодов на отм.0,000 

Лист 35 
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Обозначение Наименование Примечание 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-2203-ОВ-0004 

Здание электроустановок (ОЗХ). 
План расположения оборудования ОВКВ с 
трассировкой воздуховодов на отм.+3,600 

Лист 36 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-2308-ОВ-0001 

Канализационно-насосная станция бытовой 
канализации. 
Принципиальная схема системы вентиляции 

Лист 37 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-2311-ОВ-0001 

Блок подогрева теплоносителя (антифриз). 
Принципиальная схема систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования 

Лист 38 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-2306-ОВ-0001 

Насосная станция оборотного водоснабжения 
и реагентное хозяйство. 
Принципиальная схема систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования 

Лист 39 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-2306-ОВ-0002 

Насосная станция оборотного водоснабжения 
и реагентное хозяйство. 
План расположения оборудования ОВКВ с 
трассировкой воздуховодов между осями 16-
25 на отм. 0,000 

Лист 40 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-2306-ОВ-0003 

Насосная станция оборотного водоснабжения 
и реагентное хозяйство. 
План расположения оборудования ОВКВ с 
трассировкой воздуховодов между осями 17-
25 на кровле 

Лист 41 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-2302-ОВ-0001 

Насосная противопожарного водоснабжения. 
Принципиальная схема систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования 

Лист 42 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-2302-ОВ-0002 

Насосная противопожарного водоснабжения. 
Принципиальная схема холодоснабжения 

Лист 43 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-2302-ОВ-0003 

Насосная противопожарного водоснабжения. 
План расположения оборудования ОВКВ с 
трассировкой воздуховодов на отм. 0,000 

Лист 44 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-2302-ОВ-0004 

Насосная противопожарного водоснабжения. 
План расположения оборудования ОВКВ с 
трассировкой воздуховодов на кровле 

Лист 45 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-3404-ОВ-0001 

Склад готовой продукции. 
Принципиальная схема систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования. Часть 1 

Лист 46 
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Обозначение Наименование Примечание 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-3404-ОВ-0002 

Склад готовой продукции. 
Принципиальная схема систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования. Часть 2 

Лист 47 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-3404-ОВ-0003 

Склад готовой продукции. 
Принципиальная схема систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования. Часть 3 

Лист 48 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-3404-ОВ-0004 

Склад готовой продукции. 
Принципиальная схема холодоснабжения 

Лист 49 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-3404-ОВ-0005 

Склад готовой продукции. 
Принципиальная схема узла ввода 
теплоносителя с узлом учета тепловой 
энергии 

Лист 50 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-3404-ОВ-0006 

Склад готовой продукции. 
План расположения оборудования ОВКВ с 
трассировкой воздуховодов на отм. 0,000 

Лист 51 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-3404-ОВ-0007 

Склад готовой продукции. 
План расположения оборудования ОВКВ с 
трассировкой воздуховодов на отм. +2,700, 
+3,250, +3,600, +5,800 

Лист 52 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-3404-ОВ-0008 

Склад готовой продукции. 
План расположения оборудования ОВКВ на 
кровле 

Лист 53 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-3404-ОВ-0009 

Склад готовой продукции. 
Система отопления и теплоснабжения. План 
на отм. 0,000 

Лист 54 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-3404-ОВ-0010 

Склад готовой продукции. 
Система отопления и теплоснабжения. Планы 
на отм. +2,700, +3,250, +5800 

Лист 55 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-23/24-ОВ-0001 

Контрольно-пропускной пункт №23/24. 
Принципиальная схема систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования 

Лист 56 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-23/24-ОВ-0002 

Контрольно-пропускной пункт №23/24. 
Принципиальная схема холодоснабжения 

Лист 57 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-23/24-ОВ-0003 

Контрольно-пропускной пункт №23/24. 
План расположения оборудования ОВКВ с 
трассировкой воздуховодов 

Лист 58 
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Обозначение Наименование Примечание 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-1402-ОВ-0001 

Товарно-сырьевой парк ЛВЖ с насосной. 
Принципиальная схема узла ввода 
теплоносителя 

Лист 59 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-1402-ОВ-0002 

Товарно-сырьевой парк ЛВЖ с насосной. 
Обогрев пола. Типовая схема раскладки труб. 
План узла ввода теплоносителя между осями 
4-5 и А-Б. Разрезы 1-1, 2-2 

Лист 60 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-1405-ОВ-0001 

Насосная. 
Принципиальная схема узла ввода 
теплоносителя 

Лист 61 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-1405-ОВ-0002 

Насосная. 
Обогрев пола. План раскладки труб. План 
узла ввода теплоносителя между осями 1-2 и 
А-Б. Разрезы 1-1, 2-2 

Лист 62 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
ИОС4.1.2-2701-ОВ-0001 

Платформенные автомобильные весы 
коммерческого учета. 
Принципиальная схема систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования 

Лист 63 

 
 

 



Клапан воздушный универсальный

Клапан обратный

Решетка (защита от атмосферных осадков) 

Местный отсос

Воздухоохладитель

Вентилятор радиальный блочный

Фильтр грубой очистки

Фильтр тонкой очистки

Клапан противопожарный с приводом

Прибор отопительный электрический

Конденсаторный блок

Кондиционер автономный

Хладагент, жидкая фаза

Хладагент, газовая фаза

Воздуховод с пределом огнестойкости

Забор воздуха

Выброс воздуха

Воздуховод в огнезащитной и тепловой изоляции

Коды типов элементов, коды оборудования ОВК 

Клапан сброса давления / подпора (КИД)

Клапан воздушный (электрический привод)

ЕI 15

ЕI 15

Вентилятор канальный

Отвод конденсата

Клапан воздушный с электрообогревом

Вставка гибкая

Воздухонагреватель электрический

Условные обозначения элементов систем ОВК

Низкотемпературный комплект

Воздуховод теплоизолированный

Смотровое стекло

Терморегулирующий вентиль (ТРВ)

Фильтр-осушитель

Наружный блок сплит-системы

Е

G4

F7

Прибор отопительный водяной

Регистр из гладких труб

Противовзрывное устройство

Компрессорно-конденсаторный блок

Дефлектор вентиляционный

Прямая оборотная вода

Обратная оборотная вода

Теплофикационная вода 135/65 обратная

Теплофикационная вода 135/65 подающая

Гликолевый раствор обратная

Гликолевый раствор подающая

Воздушно-тепловая завеса

Насос

Вентилятор осевой

Воздухонагреватель жидкостный

FA-001 - Приточная установка

FB-001 - Вытяжная установка

FC-001 - Приточно-вытяжная установка

FD-001 - Аварийная приточная установка

FE-001 - Аварийная вытяжная установка

FF-001 - Приточный вентилятор

FG-001 - Вытяжной вентилятор

FH-001 - Аварийный приточный вентилятор

FI-001 - Аварийный вытяжной вентилятор

FJ-001 - Противодымный приточный вентилятор

FK-001 - Противодымный вытяжной вентилятор

FL-001 - Чиллер

FM-001 - Насосная станция

FN-001 - Конденсаторный блок или сухая градирня

FO-001 - Компрессорно-ресиверный блок

FP-001 -  Кондиционер-доводчик (фанкойл)

FQ-001 -  Внутренний блок сплит-системы или мультизональной системы,
шкафной или прецизионный кондиционер (внутренний блок)

FR-001 -  Наружный блок сплит-системы или мультизональной системы
компрессорно-конденсаторный блок

SV-001 -  Низкотемпературный комплект для прецизионного кондиционера

FS-001 - Клапан противопожарный

FT-001 - Клапан противодымной вентиляции

FU-001 - Люк дымовой

FV-001 - Клапан обратный воздушный

FW-001 - Клапан избыточного давления

FX-001 - Универсальный воздушный клапан

FY-001 - Заслонка воздушная унифицированная

FZ-001 - Вставка гибкая

SA-001 - Приточное воздухораспределительное устройство (ВРУ)

SB-001 - Вытяжное воздухораспределительное устройство (ВРУ)

SC-001 - Воздухозаборное устройство (решётка, жалюзи, зонт)

SD-001 - Воздуховыбросное устройство (решётка, жалюзи, зонт,
дефлектор)

SE-001 - Приточно-вытяжное воздухораспределительное устройство (ВРУ)

SG-001 - Устройство противовзрывное

SH-001 - Коробка для противовзрывного устройства

SI-001 - Металлическая расширительная камера

SJ-001 - Узел прохода

SK-001 - Дверь герметичная утепленная, люк герметичный

SL-001 - Воздухонагреватель канальный электрический

SM-001 - Воздухонагреватель канальный водяной

SN-001 - Воздухоохладитель канальный фреоновый

SO-001 - Воздухоохладитель канальный водяной

SC-001 - Воздухозаборное устройство (решётка, жалюзи, зонт)

SP-001 - Воздушный фильтр

SQ-001 - Воздушный фильтр химический

SR-001 - Шумоглушитель

SS-001 - Парогенератор

SY-001 - Увлажнитель воздуха

SU-001 - Осушитель воздуха

SZ-001 - Другое оборудование или изделие

NA-001 - Радиатор водяного отопления

NB-001 - Конвектор водяного отопления

NC-001 - Регистр из гладких труб

ND-001 - Агрегат воздушно-отопительный

NE-001 - Радиатор (конвектор) электрический

NF-001 - Воздушная завеса, воздушно-тепловая завеса

NG-001 - Сетчатый фильтр

NH-001 - Фильтр-грязевик

NI-001 - Воздухосборник

NJ-001 - Воздухоотводчик автоматический

NK-001 - Элеватор водоструйный

NL-001 - Узел регулирования

NM-001 - Насос циркуляционный

NN-001 - Термостатический клапан (вентиль) с термостатической
головкой

NO-001 - Запорный клапан (вентиль)

NP-001 - Клапан балансировочный

NQ-001 - Клапан обратный

NR-001 - Терморасширительный вентиль (клапан), электронный
терморасширительный вентиль (клапан)

NS-001 - Соленоидный клапан (вентиль)

Крышный вентилятор

Теплофикационная вода 115/65 обратная

Теплофикационная вода 115/65 подающая

Радиальный вентилятор

Расширительная камера

Кран шаровой запорный

Клапан обратный

Фильтр сетчатый косой

м
Клапан двухходовой

Клапан балансировочныйХ1

Х2

CWR

CWS

HWR1

HWS1

HTNKR

HTNKS

HWR2

HWS2

Компрессорный блок

М

М
ММ

Парогенератор с увлажнителем

Приточно-вытяжной стыковочный узел 

Электромагнитный клапан

Взрывозащищенное исполнениеEX

Капиляр
Термоэлемент

Задвижка

Терморегулятор

Направление потока

Переход  (изменение диаметра)

Фланцевое соединение

Выбросной зонт

М

Воздуховод гибкий
М М

DR
W

Блок адиабатического увлажнения

М
Клапан трехходовой

Воздушно-отопительный агрегат

Факельный выброс

Автоматический воздухоотводчик

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001

Условные обозначения элементов систем
ОВК

 

Шкуро
Новикова
Слинько

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001_0_0_RU.dwg
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В1

В3

В4

В2

В2

В2

В4

В3

В4

- -PA FA 001A

М

- -PA FXM 002A

М

- -PA FXM 001A

- -PA FA 001B

М

- -PA FXM 002B

М

- -PA FXM 001B

М

- -PA FXM 003A

М

- -PA FXM 004A

- -PA FA 002B

- -PA FA 002A

М
- -PA FXM 006A

М
- -PA FXM 005A

М
- -PA FXM 006B

М

- -PA FXM 005B

- -PA FB 001A

- -PA FB 001B

Забор воздуха
c отм. не ниже +15,000

М - -PA FXM 004B

0,000

0,000 0,000

+4,050

+4,050

+8,100

+12,000

+12,000

+4,050

Выброс на 1 м
выше кровли

Выброс отм. +1,000
от ур. кровли

М

- -PA NL 002B

М
- -PA FXM 003B

М

- -PA FXM 008A

М

- -PA FXM 007A

- -PA FB 002A

М - -PA FXM 008BМ

- -PA FXM 007B - -PA FB 002B

М

Узел ввода с узлом
учета тепловой энергии

HWS1 DN 50

- -PA SZ 001

- -E ND 001 - -E ND 002 - -E ND 003 - -E ND 004

103 Помещение подачи каучука

101 Тамбур 102 Лестничная клетка

304 Электропомещение

105 Помещение персонала

203 Тепловой пункт

201 Коридор202 Лестничная клетка

204 Помещение транспортировки каучука

301 Коридор 302 Лестничная клетка

303 Помещение транспортировки каучука

404 Помещение транспортировки каучука

401 Коридор402 Лестничная клетка

403 Помещение станции пенного пожаротушения

106 Санузел

305 Телекоммуникационное помещение

205 Помещение приточной венткамеры

104 Коридор

107 Помещение подачи полиизобутилена

108 Тамбур

HWS2

HWR2

HWS2

HWR2

HWS2

HWR2

HWS2

HWR2

HWS2

HWR2

HWS2

HWR2

В1

- -E NM 001B- -PA NL 001B

- -E NM 001A

- -PA NL 001A

- -E NL 004 - -E NL 005

Ворота

ПроемПроем

в рабочую зону

80% нижняя зона

20% верхняя зона

в рабочую зону

80% нижняя зона

20% верхняя зона

в рабочую зону

Расширительная
камераРасширительная

камера

Расширительная
камера

80% нижняя зона

20% верхняя зона

в рабочую зону

в рабочую зону

80% нижняя зона

20% верхняя зона

М М

- -E ND 005

80% нижняя зона

20% верхняя зона

- -E ND 006

К узлу ввода

К воздушно-отопительным
агрегатам

На теплоснабжение
систем вентиляции

К воздушно-тепловым
завесам

HWS2

HWR2

HWS2

HWR2

HWS2
HWR2

HWS2
HWR2

- -E ND 007 - -E ND 008

На отопление

- -E FG 003A

- -E FG 003B

- -E FG 004

- -E FQ 002A

- -E FQ 002B

- -E FQ 001A

- -E FQ 001B

- -E FQ 003

HWS1
HWR1

HW
S2

HW
R2

HW
S2

HW
R2

К узлу ввода

К узлу ввода

К узлу ввода

К узлу ввода

К узлу ввода

HW
S2

HW
R2

HW
S2

HW
R2

К узлу ввода

HWS2
HWR2

- -E FR 003

Слив в систему
канализации

Слив в систему
канализации

Слив в систему
канализации

- -E NE 001B

- -E NE 001A

- -E NE 002A

- -E NE 002B

- -E NE 002C

- -E NE 003

- -N FW 002

- -N FW 001

- -N FW 003

М

- -N FSM 001

М
- -N FSM 002

М

- -N FSM 006

М

- -N FSM 003

М

- -N FSM 004

В1
405 Помещение вытяжной венткамеры

М - -N FSM 014

М
- -N FSM 015

М

- -N FSM 007

М
- -N FSM 009

М
- -N FSM 011

М

- -N FSM 012

М

- -N FSM 010

М

- -N FSM 008

- -E NL 006 - -E NL 007 - -E NL 008 - -E NL 009

- -E NL 010

- -E NL 012

- -E NL 013

- -E NE 004A

- -E NE 004B

- -E NE 004C

- -E FR 002A

С низкотемпературным комплектом
- -E FR 002B

- -E FR 001A

- -E FR 001B

С низкотемпературным комплектом

С низкотемпературным комплектом

С низкотемпературным комплектом

М
- -N FSM 021

М
- -N FSM 017

М
- -N FSM 018

М

- -N FSM 019

М

- -N FSM 020

М
- -N FSM 023

301 Коридор

М
- -N FSM 022

EI 30

EI 30

EI 30

EI 30

EI 30 EI 30

М
- -N FSM 024

X2
X1

X2
X1

X2
X1

X2
X1

X2
X1

X2

G4

G4

G4

G4

F7

F7

Выброс на 1 м
выше кровли

Выброс на 1 м
выше кровли

Выброс на 1 м
выше кровли

HW
S2

HW
R2

М

М

М

М М

М М

М

М

М

М

Подвод теплоносителя

HWR1 DN 50

X1

X1
X2

Взрывоустойчивый
контур

- -E FG 005A
E-FG-005B в резерве на складе

Воздухозаборная
шахта

М
- -N FSM 005

М
- -N FSM 013

- -E NL 011

- -PA NL 002A

- -E NM 002B

- -E NM 002A

- -E NL 003

Расширительная
камера

HW
S2

HW
R2

- -E NF 002 - -E NF 003

- -E NF 001
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Формат A0

Принципиальная схема систем отопления, вентиляции и кондиционирования

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-3101-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
3 Все трубопроводы теплоснабжения и холодоснабжения теплоизолированы

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3101-ОВ-0001

Узел приготовления шихты

Принципиальная схема систем отопления,
вентиляции и кондиционирования

 

Гринько
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3101-ОВ-0001_0_0_RU.dwg
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В3

В4В2

В2

В4

В3

В4

0,000

0,000 0,000

+4,050

+4,050

+8,100

+12,000

+12,000

+4,050

101 Тамбур 102 Лестничная клетка

304 Электропомещение

105 Помещение персонала

203 Тепловой пункт

201 Коридор202 Лестничная клетка

204 Помещение транспортировки каучука

302 Лестничная клетка

303 Помещение транспортировки каучука

401 Коридор402 Лестничная клетка

403 Помещение станции пенного пожаротушения

106 СанузелТамбур санузла

305 Телекоммуникационное помещение

205 Помещение приточной венткамеры

104 Коридор

107 Помещение подачи полиизобутилена

108 Тамбур

В1

Слив в систему
канализации

Слив в систему
канализации

Слив в систему
канализации

301 Коридор

В2
404 Помещение транспортировки каучука

В1
103 Помещение подачи каучука

Слив в систему
канализации

Слив в систему
канализации

С низкотемпературным комплектом

X2
X1

X2
X1

X2
X1

X2
X1

X2
X1

X2
X1

X2
X1

- -E FR 002A

С низкотемпературным комплектом
- -E FR 002B

С низкотемпературным комплектом
- -E FR 001A

С низкотемпературным комплектом
- -E FR 001B

- -E FR 003

- -E FQ 003

- -E FQ 002B

- -E FQ 002A

- -E FQ 001B

- -E FQ 001A

В1
404 Помещение вытяжной венткамеры
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Формат A2

Принципиальная схема холодоснабжения

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-3101-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на лист NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
3 Все трубопроводы теплоснабжения и холодоснабжения теплоизолированы

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3101-ОВ-0002

Узел приготовления шихты

Принципиальная схема холодоснабжения

 

Гринько
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3101-ОВ-0002_0_0_RU.dwg
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15
00

План расположения оборудования ОВКВ с трассировкой воздуховодов на отм. 0,000

0,000

0,000

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

101

102

103

104

Наименование

Тамбур

  Площадь
м²

Кат.
поме-
щения

8,06

105

106

Лестничная клетка (тип Л1)

Помещение подачи каучука

103

102

101

21,38

313,63

11,18

18,55Помещение персонала

6,51

В1

Санузел

10
50

0

Коридор

Ж

И

107

105

106

104

107

0,000

Помещение подачи полиизобутилена 65,97 В1

108 Тамбур 4,12

108

Выброс на 1 м
выше кровли

Выброс на 1 м
выше кровли

0,000

Выброс на 1 м
выше кровли

из нижней
зоны

- -E FG 004

- -E FG 005A

М

- -N FSM 002

М

- -N FSM 006

М

- -N FSM 018

М

- -N FSM 017

EI 
30

- -E FG 003A

М
- -N FXM 001A

М
- -N FXM 001B

- -E FG 003B

- -E NF 001

- -E ND 001 - -E ND 002

- -E ND 003

- -E ND 004

Расширительная
камера

Расширительная
камера

Расширительная камера

из нижней
зоны

из верхней
зоны

в рабочую зонув рабочую зону

с нижней зоны

с верхней зоны

с нижней зоны

с верхней зоны

в рабочую зону

М - -N FSM 005

PA-FA-001A/B подъем
на отм.+4,050 см. лист 0004

PA-FA-002A/B подъем
на отм. +4,050 см. лист 0004

PA-FB-001A/B подъем
на отм. +4,050 см. лист 0004

Вз
ам
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нв

. N
°

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N°
 п

од
л.

00
05

31
52

Формат A2

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-3101-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3101-ОВ-0003

Узел приготовления шихты

План расположения оборудования ОВКВ с
трассировкой воздуховодов на отм. 0,000

 

Гринько
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3101-ОВ-0003_0_0_RU.dwg
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EЕ

План расположения оборудования ОВКВ с трассировкой воздуховодов на отм. +4,050

+4,050

+4,050

+4,050

+4,050

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

201

202

203

204

Наименование   Площадь
м²

Кат.
поме-
щения

205

Лестничная клетка (тип Л1)

Тепловой пункт В4

Помещение транспортировки каучука

25,40

127,33

140,61

В2

В4

202

201

203

205

204
Помещение приточной венткамеры

18,29Коридор

+4,030

15
00

И
10

50
0

Е

Ж

2% 2%

- -PA FA 002B
- -PA FA 002A

-
-

PA
FA

00
1A

-
-

PA
FA

00
1B

-
-

PA
NL

00
2A

-
-

PA
NL

00
1B

-
-

PA
NL

00
1A

открытый
проем

- -N FW 001

М - -N FSM 001

Забор воздуха
c отм. не ниже +15,000

-
-

PA
NL

00
2B

- -N FW 002

М

- -N FSM 003

М- -N FSM 019

М

- -N FSM 020

- -E ND 005

Воздухозаборная шахта

с нижней
зоны

с нижней
зоны

с верхней
зоны

в рабочую зону

в рабочую зону

М
- -N FSM 013

Выброс на 1 м
выше кровли

PA-FA-001A/B опуск
на отм. 0,000 см. лист 0003
PA-FA-001A/B подъем
на отм. +8,100 см. лист 0005

PA-FA-002A/B опуск
на отм. 0,000 см. лист 0003

PA-FA-002A/B подъем
на отм. +8,100 см. лист 0005

PA-FB-001A/B опуск
на отм. 0,000 см. лист 0003

PA-FB-001A/B подъем
на отм. +12,000 см. лист 0005

Вз
ам

. и
нв

. N
°

По
дп

. и
 д
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а

Ин
в. 

N°
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од
л.

00
05

31
52

Формат A2

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-3101-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3101-ОВ-0004

Узел приготовления шихты

План расположения оборудования ОВКВ с
трассировкой воздуховодов на отм. +4,050

 

Гринько
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3101-ОВ-0004_0_0_RU.dwg
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План расположения оборудования ОВКВ с трассировкой воздуховодов на отм. +8,100

Электропомещение 43,60

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

301

302

303

Наименование

Коридор

  Площадь
м²

Кат.
поме-
щения

Лестничная клетка (тип Л1)

201,37 В2

302

301

303

44,95

Помещение транспортировки  каучука

+8,100

+8,080

В3

+8,080

+8,100

304

304

15
00

Е

Ж

Телекоммуникационное помещение305 22,62 В3

305

+8,100

М

- -N FSM 010

М
- -N FSM 012

открытый
проем

+8,100

Забор воздуха
c отм. не ниже +15,000

М - -N FSM 009

М

- -N FSM 011

М

- -N FSM 008

М
- -N FSM 021

М
- -N FSM 007

EI 30

EI 30

EI 30

EI 30

М
- -N FSM 022

М

- -N FSM 023

- -E ND 006

с нижней зоны

с нижней зоны

с верхней
зоны

в рабочую зону в рабочую зону

PA-FB-001A/B опуск
на отм. +4,050 см. лист 0004

PA-FA-001A/B опуск
на отм. +4,050 см. лист 0004

PA-FA-002A/B опуск
на отм. +4,050 см. лист 0004

PA-FA-001A/B подъем
на отм. +12,000 см. лист 0006

PA-FB-002A/B подъем
на отм. +12,000 см. лист 0006

PA-FB-001A/B подъем
на отм. +12,000 см. лист 0006

М

- -N FSM 016
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По
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N°
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00
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52

Формат A2

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-3101-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3101-ОВ-0005

Узел приготовления шихты

План расположения оборудования ОВКВ с
трассировкой воздуховодов на отм. +8,100

 

Гринько
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3101-ОВ-0005_0_0_RU.dwg
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План расположения оборудования ОВКВ с трассировкой воздуховодов на отм. +12,000

+12,000

402

401

404

+12,000

403

15
00

Е

Ж

Номер
поме-
щения

401

402

403

404

Наименование

Коридор

  Площадь
м²

Кат.
поме-
щения

18,29

Лестничная клетка (тип Л1)

В2210,85Помещение транспортировки  каучука

Помещение станции пенного пожаротушения В425,41

Экспликация помещений

405 Помещение вытяжной венткамеры В156,41

405

- -PA FB 001A
- -PA FB 001B

- -PA FB 002A
- -PA FB 002B

Выброс на 1 м
выше кровлиМ

- -N FSM 014

открытый
проем

Выброс на 1 м
выше кровли

с нижней зоны

М

- -N FSM 013

EI 30

- -N FW 003

- -E ND 007

- -E ND 008

Забор воздуха
c отм. не ниже +15,000

с нижней зоны

+12,000

Открытый
проем

Открытый
проем

PA-FA-001A/B опуск
на отм. +8,100 см. лист 0005

PA-FB-002A/B опуск
на отм. +8,100 см. лист 0005

PA-FB-001A/B опуск
на отм. +8,100 см. лист 0005

- -E NF 003

- -E NF 002

М
- -N FSM 015
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Формат A2

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-3101-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3101-ОВ-0006

Узел приготовления шихты

План расположения оборудования ОВКВ с
трассировкой воздуховодов на отм. +12,000

 

Гринько
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3101-ОВ-0006_0_0_RU.dwg
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Воздухозаборная труба. Забор воздуха
на отметке не менее 15 м от уровня земли

М

PA-FA-001C
PA-FXM-001C

E-NM-001C

ММ

PA-SZ-001 Узел ввода теплоносителя
с узлом учета тепловой энергии

PA-NL-001C

PA-FXM-002C

М

М

PA-FXM-001B

E-NM-001BPA-NL-001B

PA-FXM-002B

М

PA-FA-001A
PA-FXM-001A

E-NM-001APA-NL-001A

PA-FXM-002A

PA-FA-001B

М

PA-FA-002A
PA-FXM-003A

E-NM-002APA-NL-002A

PA-FXM-004A

PA-FA-002B
PA-FXM-003B

E-NM-002BPA-NL-002B

PA-FXM-004B

М

ММ

М

ММ

М

ММ

М

ММ

N-FW-001

N-FW-002

N-FW-003

N-FW-005

М

М

E-FG-001
Режим работы: летоE-FF-001

Режим работы: лето
E-FF-002
Режим работы: лето

E-FG-002
Режим работы: лето

М

N-FSM-001

N-FSM-002

N-FSM-003

N-FSM-004

N-FSM-007

N-FSM-008

N-FSM-009

N-FSM-010

Выброс выше кровли на 1 м

N-FXM-001 N-FXM-002N-FXM-004N-FXM-003

М

N-FW-004

E-FG-003A

E-FG-003B

N-FSM-005

N-FSM-006

В систему канализации

В систему канализации

E-FR-001B E-FR-001A

E-FQ-001A

E-FQ-001B

PA-FB-001A

PA-FXM-006A

PA-FXM-005A

PA-FB-001B

PA-FXM-006B

PA-FXM-005B

PA-FB-001C

PA-FXM-006C

PA-FXM-005C

PA-FB-001D

PA-FXM-006D

PA-FXM-005D

PA-FB-001E

PA-FXM-006E

PA-FXM-005E

N-FSM-011

Выброс выше кровли на 1 м

М М М М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

G4

HWS2

HWR2

HWS2
HWR2

HWS2

HWR2

G4

HWS2

HWR2

G4

HWS2

HWR2

G4

HWS2

HWR2

G4

В рабочую зону

В рабочую зону

Из верхней зоны

Узел гранулирования
В1

Тепловой пункт
В4

101

102
В4103

В4

201

Венткамера
В4301

Венткамера вытяжная
В1302

Венткамера вытяжная
В1202

приточная

Венткамера
приточная

Венткамера
приточная

Телекоммуникационное
В3104

Помещение пенного
В4105

пожаротушения 

X1 X2X1 X2

 помещение

F6

F6

Принципиальная схема систем отопления, вентиляции и кондиционирования

EX EX EX EX

EX EX

Подвод тепловой сети
HWS1 DN 100
HWR1 DN 100

40% из нижней зоны

60% из верхней зоны
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1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-3106-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на чертеже NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
3 Все трубопроводы теплоснабжения и холодоснабжения теплоизолированы

15

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3106-ОВ-0001

Узел гранулирования

Принципиальная схема систем отопления,
вентиляции и кондиционирования

 

Кацай
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3106-ОВ-0001_0_0_RU.dwg

 

Формат A1



В систему канализации

В систему канализации

E-FR-001B

E-FR-001A

E-FQ-001A

E-FQ-001B

Узел гранулирования
В1

Тепловой пункт
В4

101

102
В4103

В4201

Венткамера вытяжная
В1302

Венткамера вытяжная
В1202Венткамера

приточная

Венткамера
приточная

Телекоммуникационное
В3104

Помещение пенного
В4105

пожаротушения 

X1
X2

X1
X2

 помещение

Принципиальная схема холодоснабжения

Венткамера
В4301

приточная

EX

EX
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1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-3106-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на чертеже NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
3 Все трубопроводы холодоснабжения теплоизолированы

16

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3106-ОВ-0002

Узел гранулирования

Принципиальная схема холодоснабжения

 

Кацай
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3106-ОВ-0002_0_0_RU.dwg

 

Формат A2



План расположения оборудования ОВКВ с трассировкой воздуховодов на отм. 0,000
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0,000

101
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105

0,000

0,000

+2,580

ММ
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2650

М

М

М

PA-FA-001A

PA-FA-002A
N-FW-001

N-FW-005

N-FSM-001

N-FSM-004

N-FSM-007

N-FW-004

E-FG-003A

E-FG-003B

N-FSM-005

N-FSM-006

PA-FA-001
Подъем на отм. +5,200 см. лист 0004

Труба воздухозаборная
∅2500, не ниже 15м

PA-FA-002
Опуск с отм. +5,200 см. лист 0004

PA-FB-001
Опуск с отм. +10,400 см. лист 0005

E-FG-003
Подъем на кровлю см. лист 0006

воздухозабор с отм. +0,300

E-FF-002
Опуск с отм. +10,400 см. лист 0005

Воздухозаборная шахта

Перекрыто на отм. +4,000

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-3106-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
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Экспликация помещений
Номер
помеще

ния

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щения

101 Узел гранулирования 885,96 В1

102 Тепловой пункт 16,7 В4

103 Венткамера приточная 35,56 В4

104 Телекоммуникационное помещение 16,35 В3

105 Помещение пенного пожаротушения 28,04 В4

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3106-ОВ-0003

Узел гранулирования

План расположения оборудования ОВКВ
с трассировкой воздуховодов на отм. 0,000

 

Кацай
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3106-ОВ-0003_0_0_RU.dwg

 

Формат A3x3
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М

План расположения оборудования ОВКВ с трассировкой воздуховодов на отм. +5,200
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2650

N-FW-002

N-FSM-002

N-FSM-008

N-FSM-009

PA-FB-001A PA-FB-001B

N-FSM-011

PA-FA-001B

PA-FA-001 Подъем с отм. 0,000
Опуск с отм. +10,400 см. лист 0003, 0005

Труба воздухозаборная
∅2500, не ниже 15м

PA-FA-002B

PA-FA-002 Подъем на отм. +10,400
Опуск на отм. 0,000 см. лист 0003, 0005

PA-FB-001
Подъем на отм. +10,400 см. лист 0005

E-FG-003
Подъем на кровлю см. лист 0006

PA-FB-001A, PA-FB-001B
Подъем на кровлю см. лист 0006 PA-FB-001

Опуск с отм. +10,400 см. лист 0005

E-FF-001
Опуск с отм. +10,400 см. лист 0005

E-FF-002
Опуск с отм. +10,400 см. лист 0005

Узел регулирования
PA-NL-001A

Узлы регулирования
PA-NL-002A, PA-NL-002B

Воздухозаборная шахта

Перекрыто на отм. +8,200

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-3106-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
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Экспликация помещений
Номер
помеще

ния

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щения

201 Венткамера приточная 48,83 В4

202 Венткамера вытяжная 45,09 В1

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3106-ОВ-0004

Узел гранулирования

План расположения оборудования ОВКВ
с трассировкой воздуховодов на отм. +5,200

 

Кацай
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3106-ОВ-0004_0_0_RU.dwg

 

Формат A3x3
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+10,400

+10,400
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+7,780
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План расположения оборудования ОВКВ с трассировкой воздуховодов на отм. +10,400

N-FW-003

М

N-FSM-003

N-FSM-010
PA-FB-001C

PA-FB-001D

PA-FB-001E

PA-FA-001C

М PA-FA-001
Опуск на отм. +5,200 см. лист 0004

PA-FA-002
Подъем с отм. +5,200 см. лист 0004

12
50

2650

E-FG-003
Подъем на кровлю см. лист 0006

PA-FB-001
Подъем с отм. +5,200 см. лист 0004

PA-FB-001A, PA-FB-001B
Подъем на кровлю см. лист 0006

PA-FB-001C, PA-FB-001D, PA-FB-001E
Подъем на кровлю см. лист 0006

PA-FB-001
Опуск на отм. 0,000 см. лист 0003

E-FF-001
Опуск на отм. +5,200 см. лист 0004

E-FF-001
Опуск с кровли см. лист 0006

Забор воздуха из зоны 400 мм ниже
поверхности потолка

E-FF-002
Опуск на отм. 0,000 см. лист 0003

E-FF-002
Опуск с кровли см. лист 0006

E-FG-001
Опуск с кровли см. лист 0006

E-FG-002
Опуск с кровли см. лист 0006

Труба воздухозаборная
∅2500, не менее 15м

Узел регулирования
PA-NL-001C

Узлы регулирования
PA-NL-001B

Перекрыто на отм. +13,400Воздухозаборная шахта

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-3106-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001

Формат A3x3

Вз
ам

. и
нв

. N
°

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N°
 п

од
л.

00
05

31
52

19

Экспликация помещений
Номер
помеще

ния

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щения

301 Венткамера приточная 48,83 В4

302 Венткамера вытяжная 45,09 В1

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3106-ОВ-0005

Узел гранулирования

План расположения оборудования ОВКВ
с трассировкой воздуховодов на отм.

+10,400

 

Кацай
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3106-ОВ-0005_0_0_RU.dwg
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План расположения оборудования ОВКВ с трассировкой воздуховодов на кровле

E-FG-003
Подъем с отм. 0,000 см. лист 0003

PA-FB-001A, PA-FB-001B
Подъем с отм. +5,200 см. лист 0004

PA-FB-001C, PA-FB-001D, PA-FB-001E
Подъем с отм. +10,400 см. лист 0005

E-FG-001
Опуск на отм. +10,400 см. лист 0005

E-FG-002
Опуск на отм. +10,400 см. лист 0005

E-FF-001
Опуск на отм. +10,400 см. лист 0005

E-FF-002
Опуск на отм. +10,400 см. лист 0005

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-3106-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
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Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3106-ОВ-0006

Узел гранулирования

План расположения оборудования ОВКВ
с трассировкой воздуховодов на кровле

 

Кацай
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3106-ОВ-0006_0_0_RU.dwg

 

Формат A3x3



Подвод теплоносителя
HWS1 DN 57
HWR1 DN 57

E-FG-002A

Принципиальная схема систем отопления и вентиляции

G4

м

Воздухозаборная шахта
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EI 
15

В4
103 Тепловой пункт

В1

102 Узел дозирования инициатора

101 Узел дозирования меркаптана

В4
104 Венткамера

PA-FXM-002B PA-FXM-002A

PA-SZ-001

N-FW-001

N-FW-002

PA-FA-001B PA-FA-001A

Удаление из верхней зоны 20%

Удаление из нижней зоны 80%

Удаление из нижней зоны 100%

E-FI-001A

Удаление из верхней зоны 20%

Удаление из нижней зоны 80%

Выброс на
отм. +4,000

Воздухозаборная труба
∅1000 мм, h=15 м.

PA-NL-001B PA-FXM-001B PA-FXM-001A PA-NL-001A

N-FSM-002
N-FSM-001

Выброс на
отм. +10,000
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N-FV-003
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отм. +10,000

E-FG-001B

N-FV-001A N-FV-001B

N-FV-002A N-FV-002B
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М М
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энергии

EX
EX

Вз
ам

. и
нв

. N
°

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N°
 п

од
л.

00
05

31
52

21

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-3108-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
3 Все трубопроводы теплоснабжения теплоизолированы

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3108-ОВ-0001

Узел дозирования инициатора и
меркаптана

Принципиальная схема систем отопления и
вентиляции

 

Анненков
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3108-ОВ-0001_0_0_RU.dwg

 

Формат A3



Экспликация помещений 

101 Узел дозирования меркаптана

Наименование
Номер
поме-
щения

Площадь
м²

Кат.
поме-
ще-
ния

Узел дозирования инициатора102

103
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97,01

76,47

23,54

51,17

Тепловой пункт

Венткамера В4

В4
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План расположения оборудования ОВКВ с трассировкой воздуховодов
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E-FG-002B

E-FG-001A

E-FG-001B

E-FI-001A

PA-FA-001B PA-FA-001A
Узел ввода
PA-SZ-001

Удаление из верхней зоны 20%

Удаление из нижней зоны 80%

Удаление из
нижней зоны 100%

Удаление из верхней зоны 20%

Удаление из нижней зоны 80%

Воздухозаборная труба
∅1000 мм, h=15 м.

N-FW-001

N-FW-002

Выброс на
отм. +10,000

Выброс на
отм. +4,000
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E-FI-001B

Факельный выброс
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Площадка для установки
оборудования ОВКВ

Воздухозаборная шахта
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1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-3108-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3108-ОВ-0002

Узел дозирования инициатора и
меркаптана

План расположения оборудования ОВКВ с
трассировкой воздуховодов

 

Анненков
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3108-ОВ-0002_0_0_RU.dwg

 

Формат A2



102 Операторный зал

117 Коридор

105 Операторная

М М М

N-FSM-001

N-FSM-002

N-FSM-003

К сущ. приточной
системе

К сущ. приточной
системе

М

N-FSM-004

М

N-FSM-005

М

N-FSM-006

К сущ. вытяжной
системе

К сущ. вытяжной
системе

М

сущ. клапаны

E-FQ-001

E-FN-001

Слив в систему
канализации

106 Контроллерная

Проектируемая зона
телекоммуникационных
шкафов

М

сущ. клапаны

К сущ. приточной
системе

М

сущ. клапаны

М

сущ. клапаны

Х1

проектируемые системы
существующие системы

Условные обозначения

Сетчатое
ограждение

В3 В2 В3

ММ

E-SV-001

М

сущ. клапаны

ММ

сущ. клапаны

М

из подполья

К сущ. системе
удаления газа и дыма

из помещения

из запотолочного
пространства

Х2

К сущ. приточной
системе

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-005-ОВ-0001

Операторная производства полипропилена
(сущ.)

Принципиальная схема систем отопления,
вентиляции и кондиционирования

 

Шкуро
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-005-ОВ-0001_0_0_RU.dwg
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Принципиальная схема систем отопления, вентиляции и кондиционирования 23

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-005-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001



106 Контроллерная

Проектируемая зона
телекоммуникационных
шкафов

Сетчатое
ограждение

В3E-FQ-001

E-FN-001

Слив в систему
канализации

ММ

E-SV-001
Х1

Х2

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-005-ОВ-0002

Операторная производства полипропилена
(сущ.)

Принципиальная схема холодоснабжения

 

Шкуро
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-005-ОВ-0002_0_0_RU.dwg
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Принципиальная схема холодоснабжения
24

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-005-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
3 Все трубопроводы холодоснабжения теплоизолированы
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К сущ. вытяжной
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сущ. клапаны

К сущ. вытяжной
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ограждение

Проектируемая зона
телекоммуникационных
шкафов

E-FQ-001

E-FN-001

проектируемые системы
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102 Операторный зал 56,28
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План расположения оборудования ОВКВ с трассировкой воздуховодов между осями 3-10/А-Г

2

Д

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-005-ОВ-0003

Операторная производства полипропилена
(сущ.)

План расположения оборудования ОВКВ с
трассировкой воздуховодов между осями

3-10/А-Г

 

Шкуро
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-005-ОВ-0003_0_0_RU.dwg

 

Формат A2

25

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-005-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
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N-FSM-007
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N-FSM-008

N-FSM-009 N-FSM-010

PA-NL-003A

PA-FA-002A

ЕI 15ЕI 
15

ЕI 
15

Принципиальная схема систем отопления, вентиляции и кондиционирования

E-NE-002СE-NE-002BE-NE-002A

Е

DR
W

G4 F7

PA-FA-001APA-FXM-001A PA-SY-001A

PA-FA-001B PA-FXM-002BPA-SY-001B
PA-FXM-001B

F7

F7

E-FN-001A

E-FN-001B

E-FN-001C
E-FN-001D

E-FQ-001A

E-FN-001E
E-FN-001F

E-FN-002A

E-FN-002B

E-FQ-002A

E-FQ-002B

E-FN-002С

N-SI-002

N-FW-002

Слив в систему
канализации

E-FK-002
(переносной дымосос)

Слив в систему
канализации

Слив в систему
канализации

Стыковочный узел

N-SI-007

Удаление дыма и газа
50% из верхней зоны

М N-FSM-011

E-FQ-001B

Слив в систему
канализации

E-FQ-001C

Слив в систему
канализации

Удаление дыма и газа
 50% из верхней  зоны

PA-NL-001A
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канализации
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N-SI-001
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Узел ввода c узлом учета тепловой энергии
E-SZ-001

Удаление дыма и газа
 50% из нижней  зоны

Стыковочный узел

Выброс по гибкому
рукаву на улицу

ЕI 15

N-FSM-002

N-FSM-001

E-FK-001

E-FN-003B

N-FSM-004

E-FN-002D

E-FG-001A E-FG-001B

Удаление дыма и газа
 50% из нижней зоны

Выброс
на 1,0м выше кровли

Удаление 70% из верхней зоны
на отм.0,1 м от низа перекрытия

Удаление 30% из нижней зоны
на отм.0,3 м от поверхности пола

Воздухозаборная труба
H=15м
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106 Тамбур

N-SI-006

Выброс
на 1,0м выше кровли

G4

Расширительная
камера

Расширительная
камера

Расширительная
камера

Расширительная
камера

Расширительная
камера

Расширительная
камера

Расширительная
камера

PA-FA-002B

М

Х1

E-SL-001

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с "0001.2024-2201"
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-000-ОВ-0001
3.Все трубопроводы теплоснабжения и холодоснабжения теплоизолированы

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2201-ОВ-0001

Аппаратная

Принципиальная схема систем отопления,
вентиляции и кондиционирования

 

Новикова
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2201-ОВ-0001_0_0_RU.dwg
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Принципиальная схема холодоснабжения

G4 F7

PA-FA-001A

PA-FA-001B

Х1

E-FN-001A

E-FN-001B

E-FN-001C
E-FN-001D

E-FQ-001A

E-FN-001E
E-FN-001F

E-FN-002A

E-FN-002B

E-FQ-002A

E-FN-002С

Х1

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х2

Слив в систему канализации

E-FQ-001B

Слив в систему канализации

E-FQ-001C

Слив в систему канализации

E-FQ-003A

E-FQ-003B

E-FN-003A E-FR-003A E-FR-003B E-FN-002DE-FN-003B

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex Ex

Ex Ex

Ex Ex

Ex

В3

Слив в систему канализации

G4 F7

В1

Слив в систему
канализации

Слив в систему
канализации

Слив в систему
канализации

Ex

Ex

E-FQ-002B

Ex

Х1
Х2

Х1
Х2

Х1
Х2

Х1
Х2

Х1
Х2 Х1

Х2

Х1
Х2Х1

Х2

Х1
Х2

В1

Х1
Х2

109 Помещение венткамеры 110 Помещение связи
В3 111 Электрощитовая

В3
112 Помещение ИБП
В3

В1

102 Аппаратная
В1

103 Инженерное помещение
В3

103 Помещение газового пожаротушения
В4

107.1 Тамбур санузла

107.1 Санузел

108 Тепловой пункт
В4

Кровля

Кровля

Х1
Х2
Х1
Х2
Х1
Х2
Х1
Х2

Х1
Х2
Х1
Х2

В1

106 Тамбур

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с "0001.2024-2201"
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-000-ОВ-0001
3.Все трубопроводы теплоснабжения и холодоснабжения изолированы

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2201-ОВ-0002

Аппаратная

Принципиальная схема холодоснабжения

 

Новикова
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2201-ОВ-0002_0_0_RU.dwg
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N-FSM-003

∅1200

E-FK-001

∅630х8

Подъем на
на отм. +4,100
в расширительную камеру

N-FSM-008

N-FSM-002

N-FSM-010

Удаление дыма и газа
 из нижней зоны

Экспликация помещений

101

102

103

104

Тамбур

²

9,13

Помещение венткамеры

105

574,57

53,81

46,81

177,29

9,6

130,26

54,74

57,00

179,29

106

107.1

108

109

110

111

112

Аппаратная

Помещение связи

Инженерное помещение

Коридор

Тамбур

Помещение газового пожаротушения
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План расположения оборудования ОВКВ с трассировкой воздуховодов на отм. 0,000, +1,200
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4,20
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107.1
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Выброс
на 1,0м выше кровли

N-FW-001

Выброс
на 1,0м выше кровли
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Формат A1

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с "0001.2024-2201"
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-000-ОВ-0001
3 Все трубопроводы теплоснабжения и холодоснабжения изолированы

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2201-ОВ-0003

Аппаратная

План расположения оборудования ОВКВ с
трассировкой воздуховодов на отм. 0,000,

+1,200.

 

Новикова
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2201-ОВ-0003_0_0_RU.dwg
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План кровли

+7,900

2%
2%

E-FN-002A

E-FN-002B

E-FN-002С

E-FN-002D

Площадка
обслуживания

Площадка
обслуживания

Ходовая
дорожка
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дорожка

Площадка
обслуживания

Ходовая
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Вертикальная
металлическая стремянка
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Труба воздухозаборная
∅1600, h=15м

2600

10
00Д

Расширительная
камера

+4,020
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От N-FW-008
см. лист 0003

От E-FK-001
см. лист 0003

1
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Б
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2 3

95
00

36
00

6000

План на отм. +4,020 между осями 1-2, B-Д

Труба воздухозаборная
∅1600, h=15м

2600
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00
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36
00

69
00
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00

109

От N-FW-007
см. лист 0003От E-FG-003

см. лист 0003

6000 6000 9000 9000 9000 9000

48000

Помещение
венткамеры

План расположения оборудования ОВКВ с трассировкой воздуховодов
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Формат A1

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с "0001.2024-2201"
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-000-ОВ-0001
3 Все трубопроводы теплоснабжения и холодоснабжения теплоизолированы

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2201-ОВ-0004

Аппаратная

План расположения оборудования ОВКВ с
трассировкой воздуховодов на отм. +4,020

между осями 1-2, В-Д. План кровли

 

Новикова
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2201-ОВ-0004_0_0_RU.dwg

 

29



Принципиальная схема систем отопления, вентиляции и кондиционирования

G4

G4
G4

F7

Узел ввода с узлом учета тепловой энергии
PA-SZ-001

Из тепловой сети
HWS1

В тепловую сеть
HWR1

G4

HW
S1

HW
R1

Воздухозаборная труба
∅2000, h=15 м
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101 Помещение трансформаторов

М
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102 Помещение трансформаторов
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104 Помещение трансформаторов

105 Помещение трансформаторов

106 Помещение трансформаторов

107 Помещение трансформаторов
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203 Помещение ИБП

110 Помещение
трансформаторов
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трансформаторов

112 Помещение
трансформаторов
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трансформаторов
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трансформаторов

115 Помещение
трансформаторов
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трансформаторов
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трансформаторов

М

204 Электропомещение РУСН-6кВ
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206 Электропомещение РУНН-0,4кВ ПС+ОЗХ
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N-FW-027

G4

Из верхней зоны

Из нижней зоны

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-2202-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
3 Все трубопроводы теплоснабжения и холодоснабжения теплоизолированы
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2202-ОВ-0001

Здание электроустановок

Принципиальная схема систем отопления,
вентиляции и кондиционирования

 

Выборнов
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2202-ОВ-0001_0_0_RU.dwg

  

Формат A1



Труба воздухозаборная
∅2000, h=15,0 м
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Номер
поме-
щения
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Наименование   Площадь
м²

Кат.
поме-
щения
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26,55 В3

Камера трансформаторов №1
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PA-FA-001
Подъем на отм. +3,600;
см. лист 0003

PA-FA-001
Подъем на отм. +3,600;
см. лист 0003

PA-FA-001
Подъем на отм. +3,600;
см. лист 0003

PA-FA-001
Подъем на отм. +3,600;
см. лист 0003

PA-FA-001
Подъем на отм. +3,600;
см. лист 0003

PA-FA-001
Подъем на отм. +3,600;
см. лист 0003

PA-FA-001
Подъем на отм. +3,600;
см. лист 0003

PA-FA-001
Подъем на отм. +3,600;
см. лист 0003

PA-FA-001
Подъем на отм. +3,600;
см. лист 0003

PA-FA-001
Подъем на отм. +3,600;
см. лист 0003

PA-FA-001
Подъем на отм. +3,600;
см. лист 0003

PA-FA-001
Подъем на отм. +3,600;
см. лист 0003

PA-FA-001
Подъем на отм. +3,600;
см. лист 0003

PA-FA-001
Подъем на отм. +3,600;
см. лист 0003

PA-FA-001
Подъем на отм. +3,600;
см. лист 0003

PA-FA-001
Подъем на отм. +3,600;
см. лист 0003

PA-FA-001
Подъем на отм. +3,600;
см. лист 0003

М

N-FXM-001

Решетка с защитой от осадков;
низ решетки на отм. не ниже +2,000

Решетка с защитой от осадков;
низ решетки на отм. не ниже +2,000

N-FXM-002

N-FXM-003

N-FXM-004

Ex

Ex

Ex

Ex

План расположения оборудования ОВКВ с трассировкой воздуховодов на отм. 0,000

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-2202-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
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В рабочую зону

В рабочую зону

В рабочую зону

В рабочую зону

В рабочую зону

В рабочую зону

В рабочую зону

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2202-ОВ-0002

Здание электроустановок

План расположения оборудования ОВКВ с
трассировкой воздуховодов на отм. 0,000

 

Хакимов
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2202-ОВ-0002_0_0_RU.dwg
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Труба воздухозаборная
∅2000, h=15,0 м

 E
I45

 E
I45

 E
I45

 E
I45

 E
I45

 E
I45

 EI30

 EI45  EI45 EI45

 EI45

 EI45  EI45  EI45

 EI30

 EI30

 EI45

 EI45

 EI45

 E
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0
10

00
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00

0
10

00
0
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00

0
60

00
60

00

+3,600

+3,580

+3,580

201
202

203

205

204

+3,580

206

+3,600

+3,600

1 2 3 4 5 6 7

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

И

Л

К

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

201

202

203

204

Наименование   Площадь
м²

Кат.
поме-
щения

325,47

24,00

147,51

В4

Помещение венткамеры

Тепловой пункт

Помещение ИБП

Электропомещение РУСН-6кВ 694,12

205 806,22Электропомещение РУНН-0,4кВ ЭБСМ

В2

В2

В2

В3

206 992,58Электропомещение РУНН-0,4кВ ПС+ОЗХ В1

PA-FA-001A

PA-FA-001B

PA-FA-002A PA-FA-002B PA-FA-002C

N-FSM-001

N-FSM-002

N-FSM-003

N-FSM-004

N-FSM-005

N-FSM-006

N-FSM-007

N-FSM-008

N-FSM-009 N-FSM-010

104

105

107

108

109

110 111 112 113 114 115 116 117

N-FSM-013
N-FSM-014 N-FSM-015 N-FSM-016 N-FSM-017 N-FSM-018 N-FSM-019 N-FSM-020

N-FSM-021

N-FSM-023

106

118

101

102

103

PA-FA-003A,
PA-FA-003B

E-FG-001A
E-FG-001B

ExEx

Выброс на 1,5 м выше кровли
EI15

N-FSM-028

EI4
5

EI4
5

EI4
5

EI4
5

N-FSM-011

N-FSM-012

N-FSM-022

N-FSM-024

N-FSM-026

N-FSM-027

EI15
N-FSM-029 N-FSM-030

EI4
5

EI1
5

N-FSM-025

EI4
5

E-FQ-001A E-FQ-001B
EI4

5

EI4
5

E-FR-001A

E-FR-001B

Х1 Х2Х1 Х2

Х1 Х2Х1 Х2

PA-NL-001A

PA-NL-001B

PA-NL-002A PA-NL-002B PA-NL-002C

PA-NL-003A
PA-NL-003B

E-NE-001B E-NE-001A

PA-SZ-001

PA-FA-001
Опуск на отм. 0,000;
см. лист 0002

PA-FA-001
Опуск на отм. 0,000;
см. лист 0002

PA-FA-001
Опуск на отм. 0,000;
см. лист 0002

PA-FA-001
Опуск на отм. 0,000;
см. лист 0002

PA-FA-001
Опуск на отм. 0,000;
см. лист 0002

PA-FA-001
Опуск на отм. 0,000;
см. лист 0002

PA-FA-001
Опуск на отм. 0,000;
см. лист 0002

PA-FA-001
Опуск на отм. 0,000;
см. лист 0002

PA-FA-001
Опуск на отм. 0,000;
см. лист 0002

PA-FA-001
Опуск на отм. 0,000;
см. лист 0002

PA-FA-001
Опуск на отм. 0,000;
см. лист 0002

PA-FA-001
Опуск на отм. 0,000;
см. лист 0002

PA-FA-001
Опуск на отм. 0,000;
см. лист 0002

PA-FA-001
Опуск на отм. 0,000;
см. лист 0002

PA-FA-001
Опуск на отм. 0,000;
см. лист 0002

PA-FA-001
Опуск на отм. 0,000;
см. лист 0002

PA-FA-001
Опуск на отм. 0,000;
см. лист 0002

EI4
5

N-FW-010 N-FW-011 N-FW-012 N-FW-013 N-FW-014 N-FW-015 N-FW-016 N-FW-017

N-FW-001

N-FW-002

N-FW-003

N-FW-004

N-FW-005

N-FW-006

N-FW-007

N-FW-008

N-FW-009

N-FW-003

N-FW-026

N-FW-025
N-FW-027

N-FW-023

N-FW-022

N-FW-024

N-FW-021

N-FW-020

N-FW-019

N-FW-018

E-FG-002

N-FXM-005

E-FG-003

N-FXM-006

E-FG-004

N-FXM-007

План расположения оборудования ОВКВ с трассировкой воздуховодов на отм. +3,600

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-2202-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001

Опуск в нижнюю зону,
(низ решетки на отм. +0,300)

Из верхней зоны

Опуск в нижнюю зону,
(низ решетки на отм. +0,300)

Из верхней зоны

EI15

Воздухозаборная шахта

Зона установки шкафов
КиА/ ЭТО

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2202-ОВ-0003

Здание электроустановок

План расположения оборудования ОВКВ с
трассировкой воздуховодов на отм. +3,600

 

Хакимов
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2202-ОВ-0003_0_0_RU.dwg
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Принципиальная схема систем отопления, вентиляции и кондиционирования

101 Камера
трансформаторов №1

102 Камера
трансформаторов №2

103 Камера
трансформаторов №3

104 Камера
трансформаторов №4

N-FW-001

N-FW-002

N-FW-003

N-FW-004

G4

F7

PA-FXM-004A

Воздухозаборная труба
∅1400, h=15 м

Воздухозаборная шахта

PA-FXM-003A

PA-FA-002A

G4

F7

G4G4

PA-FA-002B

N-FSM-005

205 Помещение
венткамеры

204 Тепловой
пункт201 Помещение ИБП

106 Телекоммуникационное
помещение

EI15

N-FSM-006

N-FW-005

N-FSM-010

E-NE-001

E-NE-002

N-FW-012

N-FW-013

E-FG-001A

E-FG-001B

N-FSM-007

202 Помещение ЗРУ

203 Помещение РУ

N-FW-010

N-FW-011

N-FW-008

N-FW-009

N-FW-007

N-FW-006

Узел ввода c узлом учета тепловой энергии
PA-SZ-001

Подвод теплоносителя
HWS1 DN 80
HWR1 DN 80

HWS2

HWR2

HWS2

HWR2

E-NM-002A

PA-NL-002A
E-NM-002B

PA-NL-002B

HWS2

HWR2

PA-FXM-004B

PA-FXM-003B

E-NM-001A E-NM-001B

PA-NL-001A PA-NL-001B

PA-FXM-002A

PA-FXM-001A

PA-FA-001A

PA-FXM-002B

N-FXM-001B

PA-FA-001B

Ex

Ex

E-FR-001BE-FR-001A

Х1
Х2

Х1
Х2

М

М

Ex
Ex

Ex
Ex

М

М М

М

М

М

N-FSM-004

N-FSM-003

N-FSM-002

N-FSM-001

М

N-FSM-009

М

N-FSM-008

HWS2

HWR2

HWS2

HWR2

На 1 м выше кровли

Наружная площадка

М М

М М

М МММ

В2

В2

В1

В4В4

М М ММ

В3

В3

В3

В3

В3

100% из верхней зоны

HW
S1

HW
R1

HWS2

HWR2

HW
S2

HW
R2

HW
S2

HW
R2

HW
S2

HW
R2

HW
S2

HW
R2
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1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с "0001.2024-2203-"
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
3 Все трубопроводы теплоснабжения и холодоснабжения теплоизолированы

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2203-ОВ-0001

Здание электроустановок (ОЗХ)

Принципиальная схема систем отопления,
вентиляции и кондиционирования

 

Выборнов
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2203-ОВ-0001_0_0_RU.dwg

 

Формат A1



101 Камера
трансформаторов №1

102 Камера
трансформаторов №2

103 Камера
трансформаторов №3

104 Камера
трансформаторов №4

205 Помещение
венткамеры

204 Тепловой
пункт201 Помещение ИБП

106 Телекоммуникационное
помещение

202 Помещение ЗРУ

203 Помещение РУ

Принципиальная схема холодоснабжения

Наружная площадка

G4

F7PA-FA-002A

G4

F7 PA-FA-002B

E-FR-001BE-FR-001A

Х1
Х2

Х1
Х2

М М

ММ

В систему канализации
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1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с "0001.2024-2203-"
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
3 Все трубопроводы холодоснабжения теплоизолированы

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2203-ОВ-0002

Здание электроустановок (ОЗХ)

Принципиальная схема холодоснабжения

 

Выборнов
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2203-ОВ-0002_0_0_RU.dwg
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50009000900010000
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0

38000
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В
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0

Г

5

5000

План расположения оборудования ОВКВ с трассировкой воздуховодов на отм. 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

101

102

103

104

-0,020

-0,020

Открытая зона для
прокладки кабелей

-0,020

EI4
5

EI45

EI45

EI45

EI45

10%

EI4
5

105

106

Сетчатое
ограждение

Сетчатое
ограждение

Сетчатое
ограждение

Сетчатое
ограждение

-0,020

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

101

102

103

104

Наименование   Площадь
м²

Кат.
поме-
щения

25,21

25,21

26,26

В3

Камера трансформаторов №1

Камера трансформаторов №2

Камера трансформаторов №3

Камера трансформаторов №4 26,25

В3

В3

В3

Тамбур

1029,31Открытая зона для прокладки кабелей

8,35105

106 Телекоммуникационное помещение 18,00 В3

N-FSM-010

N-FW-005

PA-FA-002
Подъем на отм.+3,600; см. лист 0004

PA-FA-001
Подъем на отм.+3,600; см. лист 0004

PA-FA-001
Подъем на отм.+3,600; см. лист 0004

PA-FA-001
Подъем на отм.+3,600; см. лист 0004

PA-FA-001
Подъем на отм.+3,600; см. лист 0004

E-NE-001

E-NE-002

В рабочую зону

В рабочую зону

В рабочую зону

В рабочую зону

В рабочую зону

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с "0001.2024-2203-"
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
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Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата
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ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2203-ОВ-0003

Здание электроустановок (ОЗХ)

План расположения оборудования ОВКВ с
трассировкой воздуховодов на отм. 0,000

 

Выборнов
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2203-ОВ-0003_0_0_RU.dwg
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Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

201

202

203

204

Наименование

Помещение ИБП

  Площадь
м²

Кат.
поме-
щения

50,75

205

Помещение РУ 6 кВ (ЗРУ) 270,17

485,23

28,79

189,55

Помещение РУ 0,4 кВ

Тепловой пункт

Помещение венткамеры

В2

В1

В2

В4

В4

Съемное
ограждение

План расположения оборудования ОВКВ с трассировкой воздуховодов на отм. +3,600

+3,600

203

0,000

0,000

0,000

0,000

+3,600

204

+3,600

201

+3,600

202

205

20%

+3,600

+3,580

+3,580

EI45 EI45

EI45

EI45

EI4
5

EI4
5

EI4
5

EI4
5

EI4
5

EI4
5

-0,020
-0,020

EI45

EI4
5

EI30

50009000900010000

30
00

0

38000

10
00

0
10

00
0

А

Б

1 2 3 4 6

В

10
00

0

Г

5

5000

EI15

E-FG-001

N-FW-001

N-FW-002

N-FW-003

N-FW-004

На отм. +0,000

PA-FA-001
Опуск на отм. 0,000; см. лист 0003

N-FSM-001

N-FSM-002

N-FSM-003

N-FSM-004

N-FSM-005

N-FSM-006 N-FSM-007

N-FSM-008

N-FSM-009

N-FW-007

N-FW-008

N-FW-010

N-FW-011

N-FW-006 N-FW-012 N-FW-013

N-FX-001

Воздухозаборная шахта
Дверь герметичная

N-FX-008

PA-FA-002A
PA-FA-002B

PA-FA-001A
PA-FA-001B

E-NL-002A
E-NL-002B

E-NL-001A

E-NL-001B

Труба воздухозаборная
∅1400, h=15 м

Патрубок 1000х1400
отм. низа +4,100

PA-FA-001
Опуск на отм. 0,000; см. лист 0003

PA-FA-002
Опуск на отм. 0,000; см. лист 0003

N-FW-009

На 1 м выше кровли

E-SZ-001

Подвод теплоносителя
HWS1 DN 80
HWR1 DN 80

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с "0001.2024-2203-"
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2203-ОВ-0004

Здание электроустановок (ОЗХ)

План расположения оборудования ОВКВ с
трассировкой воздуховодов на отм. +3,600

 

Выборнов
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2203-ОВ-0004_0_0_RU.dwg

 

Формат A1



Принципиальная схема системы вентиляции

Передвижной вентилятор
во взрывозащищенном исполнении

Фланцевое соединение

нижняя зона

верхняя зона

Заглубленная
часть

Максимальная высота
трубы 1,5 м

Система выравнивания
 давления

Огнепреградильный
клапан

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-2308-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе
NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
3 Отметка патрубка из нижней зоны предусмотрена на 300 мм выше максимального аварийного уровня воды
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2308-ОВ-0001

Канализационно-насосная станция бытовой
канализации

Принципиальная схема системы вентиляции

 

Шкуро
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2308-ОВ-0001_0_0_RU.dwg

 

Формат A4



Ex

ExPA-FA-001A PA-FA-001B

E-FR-001A

E-FQ-001A

E-FR-001B

E-FQ-001B

N-SC-001

N-FW-001

N-FW-002

Воздухозаборная труба
Н=15 м

Ex

PA-FR-001A

PA-FR-001B

E-NE-001BE-NE-001A

Венткамера

E-NE-005B

E-NE-005A

E-NE-005С

Ex Ex

E-FG-001A

E-FG-001B

Выброс на 1м выше  кровли

E-NE-004AE-NE-004B

N-FV-001B

N-FV-001A

Помещение анализаторной

Помещение пробоподготовки

E-NE-004C

E-NE-002B

E-NE-002A

N-FSM-001

N-FSM-002

N-FSM-003

Ex Ex

E-FG-002A E-FG-002B

Выброс на 1м выше кровли

N-FV-002BN-FV-002A

отм. верха 0,4 м от перекрытия

отм. низа 0,3 м от поверхности пола

отм. верха 0,4 м от перекрытия

отм. низа 0,3 м от поверхности пола

В4
Щитовая

В4

В3

В3
М

М

М

Х1

Х2

В систему канализации

G4

ММ

G4

MM

Е Е

Ex

Х1

Х2

В систему канализации

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х2

PA-FXM-001B

PA-FXM-001A

PA-FXM-001B
PA-FXM-001A

F7 F7
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2311-ОВ-0001

Блок подогрева теплоносителя (антифриз)

Принципиальная схема систем отопления,
вентиляции и кондиционирования

 

Шкуро
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2311-ОВ-0001_0_0_RU.dwg
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Вз
ам

. и
нв

. N
°

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N°
 п

од
л.

00
05

31
52

38

Принципиальная схема систем отопления, вентиляции и кондиционирования

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-2311-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001



101 Машинный зал

В2

102 Фильтровальный зал

В3

103 Электропомещение

В3

104 Тепловой пункт

В4

105 Венткамера

В3

106 Реагентное отделение 1

В2

107 Реагентное отделение 2

В3

108 Санузел

МM

PA-FA-001B

PA-FXM-002B

PA-FXM-001B

М

PA-FA-001A

M

PA-FXM-002A

PA-FXM-001A

E-FF-001

М

E-FG-001A

E-FG-001B

ММММ ММ

М

PA-FA-002A

MPA-FXM-004A

PA-FXM-003A

М

М M

PA-FA-002B

PA-FA-003A

PA-FXM-006A
PA-FXM-005A

М

М

PA-FA-003B

ММ

E-FF-002

М

E-FG-002 E-FG-003

N-FW-001

N-FW-002

E-FG-004A

E-FG-004B

E-FG-005A

E-FG-005B

E-FG-006A

E-FG-006B E-FG-007 E-FG-008A
E-FG-008B

E-FG-009A

E-FG-010

М

М

М

N-FW-003

PA-FXM-003BPA-FXM-004B

PA-FXM-005B
PA-FXM-006B

N-FXM-010A N-FXM-010B N-FXM-011
N-FXM-012

N-FSM-001

N-FSM-002

N-FSM-003

N-FSM-004

N-FSM-005

N-FSM-006

N-FSM-008

N-FSM-007

N-FXM-001

N-FXM-002 N-FXM-003

N-FXM-004 N-FXM-005

N-FXM-006

EI 15

м м

HW
R2

HWR2

HWR2HWR2

N-SD-001

E-NM-001A

E-NM-003A

E-NM-003B

Узел ввода с узлом учета тепловой энергии

Подвод тепловой сети
HWS1 DN 65
HWR1 DN 65

HW
S2

HW
R2

HWS2

HW
S2

HW
S2

HW
S2

HWS2

HWS2HWS2

HWS2 HWS2

HW
R2

HW
R2

HW
R2

HWR2

E-NM-001B

E-NM-002B

E-NM-002A

N-MO-001

N-MO-002

N-MO-003
N-MO-004 N-MO-005 N-MO-006

60% из
 нижней зоны

40% из
верхней зоны

PA-NL-001B

PA-NL-001A

PA-NL-002A

PA-NL-002B

PA-NL-003A

PA-NL-003B

PA-SZ-001

Выброс на 2м
выше кровли

Выброс на 2м
выше кровли Факельный выброс с водоотводящим кольцом

на 2м выше кровли

Выброс на 0,5м выше кровли

Выброс на 0,5м выше кровли

Выброс на 0,5м выше кровли

Выброс на 0,5м выше кровли

Забор с отм. +15,000
от уровня земли

Забор с отм. +15,000
от уровня земли

Забор с отм. +15,000
от уровня земли

Забор с отм. +15,000
от уровня земли

EI 15

EI 
15

MM

N-FXM-008

N-FXM-007

E-FG-009B

Площадка на уровне земли
между осями 23-24/Т

М

ММ

М

М

М

М

М

М

М

Факельный выброс с водоотводящим кольцом
на 2м выше кровли
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ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2306-ОВ-0001

Насосная станция оборотного
водоснабжения и реагентное хозяйство

Принципиальная схема систем отопления,
вентиляции и кондиционирования

 

Шкуро
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2306-ОВ-0001_0_0_RU.dwg
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Принципиальная схема систем отопления, вентиляции и кондиционирования 39

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-2306-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
3 Все трубопроводы теплоснабжения теплоизолированы
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EI45

EI45

EI4
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EI45

EI45

EЕ EЕ

EI4
5

EI4
5

EI4
5

EI4
5

EI4
5

EI4
5

EI4
5

EЕ

EЕ

EЕ

PA-FA-001B
PA-FA-001A

E-FF-001

N-FXM-007

N-MO-001

N-MO-002

N-MO-003

N-MO-004

N-FXM-001

N-FXM-002

N-FXM-003

N-FXM-004

N-MO-005

N-MO-006
N-FXM-006

N-FXM-005

N-FSM-001

N-FSM-002

E-FG-006A

E-FG-006B
E-FG-007 E-FG-009B

E-FG-008A

E-FG-008B

PA-FA-002A/B

PA-FA-003A/B

E-FG-005A

E-FG-005B

E-FG-010

N-SD-001

N-FSM-006

N-FSM-004

N-FSM-003

N-FSM-007 N-FSM-008

N-FSM-005

E-FG-004A

E-FG-004B

PA-NM-002A/B PA-NL-003A/B

PA-NL-001B

PA-NL-001A

Забор с отм. +15,000 от уровня земли
Подъем на кровлю см. лист 0003

Подъем на кровлю
см. лист 0003

Подъем на кровлю
см. лист 0003

EI1
5

EI1
5

Подъем на кровлю
см. лист 0003

E-FF-002

N-FXM-008

Забор с отм. +15,000
от уровня земли

N-FXM-010A

N-FXM-010B

N-FXM-011

N-FXM-012

Подъем на кровлю
см. лист 0003

Забор с отм. +15,000
от уровня земли

E-FG-009A

N-FW-002
N-FW-001

N-FW-003

из верхней зоны

из нижней зоны

101

102

103

104

105

108

106

107

Забор с отм. +15,000 от уровня земли
Подъем на кровлю см. лист 0003

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

101

102

103

104

Наименование

Машинный зал

  Площадь
м²

Кат.
поме-
щения

991,81

Электропомещение

Венткамера

Тепловой пункт

105

464,59

33,02

19,94

51,98

Санузел

106

Фильтровальный зал

107

108

Реагентное отделение 1

Реагентное отделение 2

115,25

55,11

7,34

В2

В3

В3

В4

В3

В3
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2306-ОВ-0002

Насосная станция оборотного
водоснабжения и реагентное хозяйство

План расположения оборудования ОВКВ с
трассировкой воздуховодов между осями

16-25 на отм. 0,000

 

Шкуро
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2306-ОВ-0002_0_0_RU.dwg

 

Формат A1

15

40

План расположения оборудования ОВКВ с трассировкой воздуховодов между осями 16-25 на отм. 0,000

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-2306-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
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E-FG-001A

E-FG-001B

E-FG-002

E-FG-003

E-FG-010
опуск на отм. 0,000 см. лист 0002

N-SD-001
опуск на отм. 0,000 см. лист 0002

Выброс на 2м выше кровли

Выброс на 0,5м выше кровли

Выброс на 0,5м
выше кровли

Выброс на 0,5м
выше кровли

E-FG-004
опуск на отм. 0,000 см. лист 0002

E-FG-005A
опуск на отм. 0,000 см. лист 0002

E-FG-006A/B
опуск на отм. 0,000 см. лист 0002

E-FG-007
опуск на отм. 0,000 см. лист 0002

E-FG-009A/B
опуск на отм. 0,000 см. лист 0002

E-FG-008A/B
опуск на отм. 0,000 см. лист 0002

Забор с отм. +15,000 от уровня земли
опуск на отм. 0,000 см. лист 0002

Забор с отм. +15,000 от уровня земли
опуск на отм. 0,000 см. лист 0002

Факельный выброс с водоотводящим кольцом
на 2м выше кровли

Факельный выброс с водоотводящим кольцом
на 2м выше кровли
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2306-ОВ-0003

Насосная станция оборотного
водоснабжения и реагентное хозяйство

План расположения оборудования ОВКВ с
трассировкой воздуховодов между осями

17-25 на кровле

 

Шкуро
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2306-ОВ-0003_0_0_RU.dwg

 

Формат A1

16

41

План расположения оборудования ОВКВ с трассировкой воздуховодов между осями 17-25 на кровле

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-2306-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001



102 Тепловой пункт

В4

103 Венткамера

В4

101 Телекоммуникационная

В4

105 Электрощитовая

В3

104 Машинный зал

В3

E-FG-001

N-FXM-001

E-NM-001B

E-NM-001A PA-NL-001A

PA-NL-001B

G4

G4

PA-SZ-001
Узел ввода с узлом учета тепловой энергии

Забор воздуха на отметке
не менее 5 м от уровня земли

E-FQ-002A

E-FR-002A

В систему канализации

Х2
Х1

E-FQ-001A

E-FR-001A
с низкотемпературным комплектом В систему канализации

N-SD-001

На 0,5м выше кровли

N-SD-002
На 0,5м выше кровли

N-SD-004

На 0,5м выше кровли
E-FG-002

N-FXM-002

E-NE-010E-NE-002

E-NE-010E-NE-001

E-FF-001

Забор с отм. +5,000
от ур. земли

E-FQ-002B

E-FR-002B

Х2Х1

В систему канализации

E-FQ-001B

E-FR-001B
с низкотемпературным комплектом

N-FSM-001 N-FSM-003

N-FSM-002

N-FXM-003

PA-FXM-001A

PA-FA-001B

PA-FA-001A

PA-FXM-001B

PA-FXM-002A

PA-FXM-002B

N-SD-003
На 0,5м выше кровли

M

Х2
Х1

Х2
Х1

Подвод тепловой сети
HWS1 DN 25
HWR1 DN 25

MM

M

MM

M

MM

M

M

M

N-FW-002 N-FW-003

N-FW-001
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Принципиальная схема систем отопления, вентиляции и кондиционирования

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-2302-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
3 Все трубопроводы теплоснабжения и холодоснабжения теплоизолированы

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2302-ОВ-0001

Насосная противопожарного
водоснабжения

Принципиальная схема систем отопления,
вентиляции и кондиционирования

 

Шкуро
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2302-ОВ-0001_0_0_RU.dwg

 



102 Тепловой пункт

В4

103 Венткамера

В4

104 Машинный зал

101 Телекоммуникационная

В4

105 Электрощитовая

В3
E-FQ-002A

E-FR-002A

Х2

В систему канализации
E-FQ-001A

В систему канализации

E-FQ-002B

E-FR-002B

Х2

В систему канализации

E-FQ-001B

E-FR-001A
с низкотемпературным

комплектом E-FR-001B
с низкотемпературным

комплектом

Х1
Х1

Х1

Х2Х2

Х1

В3
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43Принципиальная схема холодоснабжения

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-2302-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
3 Все трубопроводы холодоснабжения теплоизолированы

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2302-ОВ-0002

Насосная противопожарного водоснабжения

Принципиальная схема холодоснабжения

 

Шкуро
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2302-ОВ-0002_0_0_RU.dwg

 



Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м

Кат.
поме-
ще-
ния

Экспликация  помещений

В4101 Телекоммуникационная 16,95

102 Тепловой пункт 15,46

103 Венткамера 24,14

104 Машинный зал 368,86

В4

В4

В3

105 Электрощитовая 18,14 В3

А

7

Б

В

654321

104
+0,000

102
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+0,000

+0,000

101
+0,000

105
+0,150
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00

0

6000 6000 6000 6000 6000 6000

36000

-0,020

-0,020

-0,020 -0,020

1:1
0

-0,020

EI45

EI45

EI4
5

EI4
5

М

N-FSM-003

М

N-FSM-001

М

N-SD-001На 0,5м выше кровли

E-FF-001

Забор с отм. +5,000
от ур. земли

N-FXM-003

M

N-SD-002

N-SD-004
N-SD-003 N-FXM-002

PA-FA-001A/B

Забор воздуха на отметке
не менее 5 м от уровня земли

Узел ввода с узлом учета
тепловой энергии

PA-SZ-001

N-FW-002

N-FW-003

N-FW-001

N-FSM-002

N-FXM-001

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

 

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2302-ОВ-0003

Насосная противопожарного водоснабжения

План расположения оборудования ОВКВ с
трассировкой воздуховодов на отм. 0,000

 

Шкуро
Новикова
Слинько

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2302-ОВ-0003_0_0_RU.dwg
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План расположения оборудования ОВКВ с трассировкой воздуховодов на отм. 0,000

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-2302-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
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654321
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6000 6000 6000 6000 6000 6000


2%

2%


2%

2%
+9,380

+9,380

+8,830

+5,880

+5,880

+5,330

36000

N-SD-004N-SD-003

E-FG-001

E-FG-002N-SD-002

N-SD-001

На 0,5м выше кровли

Формат A2

Вз
ам

. и
нв

. N
°

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N°
 п

од
л.

00
05

31
52

45

План расположения оборудования ОВКВ с трассировкой воздуховодов на кровле

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-2302-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

 

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2302-ОВ-0004

Насосная противопожарного водоснабжения

План расположения оборудования ОВКВ с
трассировкой воздуховодов на кровле

 

Шкуро
Новикова
Слинько

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2302-ОВ-0004_0_0_RU.dwg

 



В4

G4F7 G4 F7

PA-FA-006A PA-FA-006B

PA-SZ-002
см. лист 0005

PA-NL-006A PA-NL-006B

М

N-FSM-018 N-FSM-019 N-FSM-020 N-FSM-021 N-FSM-022

N-FW-003 N-FW-004 N-FW-005 N-FW-006

Принципиальная схема систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Часть 1

N-FW-007

В4

PA-FXM-012A PA-FXM-012B

PA-FXM-011A PA-FXM-011B

М М М М

N-FW-009

E-NM-006B
E-NM-006A

111 Камера трансформаторов №1 112 Камера трансформаторов №2 113 Камера трансформаторов №3 114 Камера трансформаторов №4

204 Венткамера203 Тепловой пункт

202 Помещение распределительного устройства

HWS2

HWR2

HWS2

HWR2

HWS2HWS2
HWR2HWR2

N-FW-009

Воздухозаборная труба
∅1700, h=15м

М М

В2

Узел ввода с узлом
учета тепловой энергии

HWS1 DN 80
Подвод теплоносителя

HWR1 DN 80

HW
S1

HW
R1

М М
В3 В3 В3 В3

46

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с "0001.2024-3404-"
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-000-ОВ-0001
3 Все трубопроводы теплоснабжения теплоизолированы

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0001

Склад готовой продукции

Принципиальная схема систем отопления,
вентиляции и кондиционирования. Часть 1

 

Хакимов
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0001_0_0_RU.dwg
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E-FG-010B

PA-FA-008A

PA-FA-008B

В4

Е

М

М

E-FG-011

E-FG-010A
E-NE-008B

E-NE-008A

E-NE-009B

E-NE-009A

E-NE-010A

E-NE-011

E-NE-010B

E-NE-012A E-NE-012B

E-FQ-004

E-FR-004

E-FQ-005

E-FR-005

E-FQ-006

E-FR-006

G4G4

E-FG-008A

E-FG-007A

E-FJ-001
E-FG-009

В4

В2

В4

В3

М

PA-FA-007B

М
Выброс через зонт на 1м выше кровлиE-FG-008B

М

F7F7

М

М

E-NE-001B

E-NE-001A

E-NE-007A

E-NE-007B

E-NE-007C

E-NE-002B

E-NE-002A

E-NE-003
E-NE-004

E-NE-005

E-NE-006

EI 15

EI 45

E-FQ-002B

E-FR-002B

E-FQ-003B

E-FR-003B

E-SL-001

М

E-FN-001A

E-FN-001B

E-FR-007B

E-FR-007A

E-FQ-001A

E-FQ-002A

E-FR-002A

E-FG-007B

E-FQ-003A

E-FR-003A

PA-NL-007A

E-SS-001N-FSM-023

N-FSM-024

N-FSM-025

N-FSM-026

N-FSM-027

N-FSM-028

N-FTM-001

N-FTM-002

N-FW-001

N-FW-002

К узлу ввода PA-SZ-002
см. лист 0001

Принципиальная схема систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Часть 2

PA-FXM-014BPA-FXM-014A

PA-FXM-016B

PA-FXM-016A

N-FW-007

G4F7

E-FQ-001B

PA-NL-007B

Расширительная
камера

Шахта приточной
противодымной вентиляции

Слив в систему
канализации

Слив в систему
канализации Слив в систему

канализации

Слив в систему
канализации

Слив в систему
канализации

Слив в систему
канализации

Расширительная камера

Расширительная камера

Слив в систему
канализации

Слив в систему
канализации

Слив в систему
канализации

N-FSM-030

PA-FXM-013B

PA-FXM-015A

PA-FXM-015B

ММ

N-FSM-031

Е

Шахта  вытяжной
противодымной вентиляции

Шахта приточной
противодымной системы

PA-FA-007A

М

EI 
15

EI 45

E-FK-002
(переносной дымосос)

Удаление из нижней зоны

Стыковочный узел
Удаление из верхней зоны

Выброс по гибкому
рукаву на улицу

Подпитка из системы ХВС

E-SY-001

N-SI-001

N-SI-003

N-FW-008

N-SI-004

Выброс через зонт

E-NM-007B

E-NM-007A

Забор воздуха с отметки не
ниже 5 м от уровня земли

128 Помещение
рабочего персонала

129 Помещение
обогрева

130 Комната
отдыха водителей

131 Тамбур 132 Санузел водителей

205 Венткамера

115 Аппаратная

116 Помещение ИБП

117 Телекоммуникационное помещение

122 Помещение начальника смены

123 Помещение операторов фасовки

118 Венткамера

119 Санузел
женский

120 Санузел
мужской

121 Помещение
уборочного
инвентаря

Расширительная камера
(над тамбуром)

Кровля здания

124 Коридор

HW
S2

HW
R2

HWS2
HWR2

HWS2
HWR2

HWR2

PA-FXM-013A

HWS2
HWR2
HWS2

E-FK-001

Кровля здания

Е

Ex Ex

М

Воздухозаборная труба
∅800, h=15,0 м

М М

М

М

Выброс через зонт на кровле

М М

X1
X2

X1
X2

X1
X2

X1
X2

X1 X2 X1 X2 X1 X2 X1 X2

X1 X2 X1 X2 X1 X2

Расширительная
камера

Расширительная
камера

Расширительная
камера

Расширительная
камера

N-FW-009

Расширительная
камера

Расширительная
камера

Ex Ex

Ex Ex

Выброс на 1м выше кровли

G4F7

Выброс на 1м выше кровли

В3

Взрывоустойчивый
контур

47

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с "0001.2024-3404-"
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-000-ОВ-0001
3 Все трубопроводы теплоснабжения и холодоснабжения теплоизолированы

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0002

Склад готовой продукции

Принципиальная схема систем отопления,
вентиляции и кондиционирования. Часть 2

 

Хакимов
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0002_0_0_RU.dwg
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E-NM-001B
E-NM-002B

PA-FXM-010B

G4G4 G4G4 G4 G4 G4 G4 G4G4

М

В1

М

М

М

В1

N-FSM-014

N-FSM-015

N-FSM-016

М

N-FSM-007

В3

В2

В3

E-FG-003A

E-FG-003B

В1

В1

В3

Принципиальная схема систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Часть 3

E-FG-006A

E-FG-006B

PA-FB-001A

PA-FB-001B

В4

E-FG-005B

E-FG-005A

М М

М

М ММ

М

М

М

М

М

PA-FA-003B

PA-FA-003A

PA-FXM-006B

PA-FA-002B
PA-FA-002A

PA-FXM-004B

PA-FXM-008A

PA-FA-004B
PA-FA-004A

PA-FXM-002A

N-FSM-002

N-FSM-005

N-FSM-006

N-FSM-013
М

N-FSM-017

PA-FXM-018B

PA-FXM-018A

EI 30

EI 30

EI 30

EI 30

В2

EI 
15

0

EI 150

PA-FXM-005A PA-FXM-005B

PA-FXM-007A
PA-FXM-007B

EI 
15

0

М

М

М

PA-FXM-017A

PA-FXM-017B

EI 
15

0
EI 

15
0

EI 30

E-FG-001A N-FXM-019A

E-FG-001B
N-FXM-019B

E-FG-001C
N-FXM-019C

E-FG-001D
N-FXM-019D

E-FG-001E

N-FXM-019E

EI 
30

EI 
30

EI 
30

E-FG-004B

N-FXM-021B

E-FG-004A

N-FXM-021A

М

М

М
EI 30

N-FSM-034

N-FSM-035

N-FSM-036

N-FSM-037

HW
S2

HW
R2

201 Венткамера

106 Вытяжная венткамера

126 Помещение хранения поддонов

127 Склад готовой продукции на 2043 палетомест

103 Компрессорная

101 Стоянка вилочных погружчиков

102 Помещение хранения красок и растворителей

107 Помещение хранения расходных материалов

108 Помещение хранения добавок и хим. реагентов

109 Кладовая хранения инструментов

110 Помещение упаковки

Воздухозаборная шахта Воздухозаборная шахта

Кровля

N-FSM-004N-FSM-003

N-FSM-012

N-FSM-011

N-FSM-010

N-FSM-009

N-FSM-008

PA-FXM-003A
PA-NL-003A

PA-NL-003BPA-FXM-006A PA-NL-002A PA-FXM-004A PA-NL-002B

PA-FXM-003B

PA-NL-004A

PA-NL-004BPA-FXM-008B

PA-FXM-009A
PA-FXM-009B PA-FXM-001A PA-FA-001A

PA-FA-001B

PA-FA-001B

PA-NL-005A PA-FXM-010A PA-NL-005B PA-NL-001A PA-NL-001B PA-FXM-002B
HWS2
HWR2

HWS2
HWR2

HWS2
HWR2

HWS2
HWR2

HWS2
HWR2

HWS2
HWR2

HWS2
HWR2

М М

N-SD-002B N-SD-002C

Кровля

N-SD-002A N-SD-002D

N-SD-001B N-SD-001CN-SD-001A N-SD-001D N-SD-001E N-SD-001F

Кровля

N-SD-001G

M

0,000

E-FG-002B

N-FXM-020B

E-FG-002A

N-FXM-020A

Кровля

N-FSM-032

В1

В3

M M M M
M M

MM MM

E-NM-003A
E-NM-003B

E-NM-002A
E-NM-004A

E-NM-004B

E-NM-005A

E-NM-005B
E-NM-001A

М М М М
М М М М

М М

В4

МN-FSM-033

105 Станция
 пожаротушения

PA-SZ-001
см. лист 0005

N-FSM-001

М

N-FSM-029

104 Тепловой пункт

HWS2
HWR2

EI 150

PA-FA-005B
PA-FA-005A

Забор воздуха
с отм. не ниже +5,000

В рабочую зону

В рабочую зону

В рабочую зону

В рабочую зону

В рабочую зону

В рабочую зону

В рабочую зону

В рабочую зону

MM

M

M

MM

М

Узел ввода с узлом
учета тепловой энергии

HWS1 DN 150
Подвод теплоносителя

HWR1 DN 150

HW
S1

HW
R1

М

М

M M

В рабочую зону

Выброс на 1м
выше кровли

Выброс на 1м
выше кровли

Выброс на 1м
выше кровли

20% c верхней зоны

80% с нижней зоны

20% c верхней зоны

80% с нижней зоны

В верхнюю зону
В верхнюю зону

В верхнюю зону

Выброс на 1м
выше кровли

c верхней зоныc верхней зоныc верхней зоныc верхней зоны

c верхней зоны

c верхней зоны

c верхней зоны

В рабочую зону

В рабочую зону

Забор воздуха
с отм. не ниже +5,000

Забор воздуха
с отм. не ниже +5,000

Забор воздуха
с отм. не ниже +5,000

Забор воздуха
с отм. не ниже +5,000

Забор воздуха
с отм. не ниже +5,000

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с "0001.2024-3404-"
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-000-ОВ-0001
3 Все трубопроводы теплоснабжения и холодоснабжения теплоизолированы

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0003

Склад готовой продукции

Принципиальная схема систем отопления,
вентиляции и кондиционирования. Часть 3

 

Хакимов
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0003_0_0_RU.dwg
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E-FQ-004

E-FR-004

E-FQ-005

E-FR-005

E-FQ-006

E-FR-006

G4G4

В4

В2

В4

В3

PA-FA-007B

F7F7

E-FQ-002B

E-FR-002B

E-FQ-003B

E-FR-003B

E-FN-001A

E-FN-001B

E-FR-007B

E-FR-007A

E-FQ-001A

E-FQ-002A

E-FR-002A

E-FQ-003A

E-FR-003A

Принципиальная схема холодоснабжения

E-FQ-001B

Слив в систему
канализации Слив в систему

канализации

Слив в систему
канализации

Слив в систему
канализации

Слив в систему
канализации

Слив в систему
канализации

Слив в систему
канализации

Слив в систему
канализации

Слив в систему
канализации

PA-FA-007A

128 Помещение
рабочего персонала

129 Помещение
 обогрева

130 Комната отдыха водителей

131 Тамбур 132 Санузел водителей

115 Аппаратная

116 Помещение ИБП
117 Телекоммуникационное помещение

122 Помещение начальника смены

123 Помещение операторов фасовки

118 Венткамера

119 Санузел женский120 Санузел
мужской

121 Помещение уборочного инвентаря

Расширительная камера
(над тамбуром)

Кровля здания

124 Коридор

М М

М М

Х1
Х2

Х1
Х2

Х1
Х2

Х1
Х2

Х1 Х2 Х1 Х2 Х1 Х2

Х1 Х2 Х1 Х2 Х1 Х2 Х1 Х2

В3

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с "0001.2024-3404-"
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-000-ОВ-0001
3 Все трубопроводы холодоснабжения теплоизолированы

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0004

Склад готовой продукции

Принципиальная схема холодоснабжения

 

Хакимов
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0004_0_0_RU.dwg
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Принципиальная схема узла ввода теплоносителя с узлом учета тепловой энергии

     Поставщик

PG PG TG PG PG TT FT PT PG PG PG TG TT

PG PG PG

PG PG TG FTTT PT PG PG PG TT

PG
PG

PG PG

PG
PG

PG PG PG

TG TG TG

Задвижка

Задвижка

Кран шаровой
для спуска воды

Задвижка

Кран шаровой
для спуска воды Кран шаровой

для спуска воды

Кран шаровый
для спуска воды

Кран шаровый
для спуска воды

Кран шаровой
для спуска воды

Задвижка

HWS1

Грязевик

Кран шаровой для
выпуска воздуха

Узел учета тепловой энергии
и теплоносителя

Фильтр сетчатый

Кран шаровой для
выпуска воздуха

Грязевик

Кран шаровой
Кран шаровой

Клапан обратный

Насос
циркуляционный

Насос
циркуляционный

Кран шаровой

Клапан обратный

Клапан обратный

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровый
для спуска воды

Клапан автоматический
балансировочный

Кран шаровой

Из системы теплоснабжения
установок

Из системы отопления

В систему теплоснабжения
установок

В систему
отопления

HWR1

+1,500

+0,700

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-3404-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на чертеже NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
3 Данная схема актуальна для всех титулов
4 Все трубопроводы теплоизолированы

   NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.4-2816-ТС-0001

Кран шаровой

*

*

* - Для тепловых пунктов с расходом теплоты более 2,3 МВт

м

Фильтр сетчатый

E-NM-001A

E-NM-001B

HWR2

HWR2 HWR2

HWR2

HWR2

HWS2

HWS2HWS2

HWS2

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0005

Склад готовой продукции

Принципиальная схема узла ввода
теплоносителя с узлом учета тепловой

энергии

 

Хохлова
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0005_0_0_RU.dwg
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Станция пожаротушения

Аппаратная

Помещение хранения красок и растворителей

Помещение хранения расходных материалов

Кладовая хранения инструментов

Помещение упаковки

Телекоммуникационное помещение

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

101

102

103

104

105

106

107

108

Наименование

Стоянка вилочных погрузчиков

  Площадь
м²

Кат.
поме-
щения

109

110

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

Компрессорная

Тепловой пункт

Венткамера

Помещение хранения добавок и хим. реагентов

Венткамера

Помещение начальника смены

Санузел мужской

Санузел женский

Помещение уборочного инвентаря

Помещение ИБП

Коридор

Помещение хранения поддонов

Склад готовой продукции на 2043 палетомест

Помещение рабочего персонала

Комната отдыха водителей

Тамбур

Помещение обогрева

В2

172,89

Помещение операторов фасовки

Тамбур

43,33

151,58

46,30

34,73

282,00

119,51

67,60

2398,34

121,46

23,08

22,40

50,76

4,12

4,82

4,26

19,09

23,75

46,21

4,63

1602,93

7108,52

31,40

31,01

37,58

5,32

В1

В2

В2

В3

В1

В1

В1

В3

В4

В3

В4

В3

132 Санузел для водителей 6,11

В4

В4

46,30

В1

В3

REI4
5

REI4
5

REI45

REI45

129

132

130

131

План на отм. 0,000 между осями 36-38 и А-В

128

 PA-FA-008A/B
в венткамеру на отм.+3,250
см. лист 0005

E-FG-011

85
00

6000 6000

PA-FA-010A/B
в венткамеру на отм. +3,250
см. лист 0005

E-FQ-004A

E-FR-004A E-FR-005A

E-FQ-005A

E-FQ-006A

E-FG-011
См. лист 0008

E-FR-006A

Г

В

А

3635 37 38

Выброс на 1м
выше кровли

Расширительная камера

REI1
50

REI45

EI45

EI45

EI45

REI150

REI1
50

EI45

115

116

124 123

117

122

E-FG-008A

План на отм. 0,000 между осями 10/1-18 и А-Ж

Воздухозаборная труба
∅800, h=15м

118

Выброс на 1м
выше кровли

125

PA-FA-007A
PA-FA-007B

E-FK-001

E-FG-009

N-FTM-002

Шахта приточной
противодымной вентиляции

N-FSM-028

N-FSM-025

N-FSM-024

N-FSM-026

N-FSM-027

N-FW-002

N-FW-001

N-FSM-023

E-FG-007A

E-FG-007B

Подъем на отм.+3,600 в
расширительную камеру
см. лист 0005

Удаление дыма и газа
из верхней зоны

Удаление дыма и газа
из нижней зоны

E-FK-002

Выброс по гибкому
рукаву на улицу

119
120

121

E-FJ-001
Подьем на кровлю
cм. лист 0006

Шахта  вытяжной
противодымной вентиляции

6000 6000 6000 1000650

50
00

60
00

66
80

13
20

E-FQ-001A E-FQ-001B

E-FQ-002A

E-FQ-002B

E-FQ-003A

E-FQ-003B

E-FR-002A

E-FR-002B

E-FR-003A E-FR-003B

E-FG-008B

Ex

Ex

Ex

Ex

ExEx

ж

И

Е

Г

Б

А

10/110 1511 12 17 18 19

EI 45

EI 
15

EI 15

Расширительная камера

Расширительная камера

N-FW-003

N-FW-004

Расширительная камера

N-FTM-001

Расширительная камера

N-FSM-035

PA-FG-005A

PA-FG-006A

EI45

EI45

EI45

EI45

EI45

EI45 EI45

EI45

EI45

EI45

EI45

EI45

EI45

EI45

EI45

EI45

101

107

108

102

103
104

105

106

План на отм. 0,000 между осями 1-17 и Н-Р

109

N-FSM-008 N-FSM-010 N-FSM-011 N-FSM-012

6000

N-FSM-037

PA-FA-003A/B
в венткамеру
см. лист 0005

PA-FB-001A
PA-FB-001B

PA-FG-006B

PA-FG-005B

ЕI 15 ЕI 15

6000

PA-FA-003A/B
в венткамеру
см. лист 0005

ЕI 1
5

PA-FA-0005A/B
в венткамеру
см. лист 0005

110

60006000 6000 6000 6000 5000 5000 5000 6505000

17
00

0

N-FSM-034

N-FSM-036

N-FSM-033 N-FSM-032

PA-FB-001A/B
см. лист 0008

PA-FG-005A/B
см. лист 0008

PA-FG-006A/B
см. лист 0008

PA-FG-003A/B
Подъем на 1м выше кровли
см. лист 0007

PA-FG-003A

PA-FG-003B

10/1

Р

Н

М

1 2 3 4 5 7 9 10 17 18151311

EI 30

EI 30EI 
30

EI 
30

EI 
30

EI 
30

EI 30 EI 30

N-FSM-009

EI 
30

EI 30

N-FSM-009

N-FSM-029

План расположения оборудования ОВКВ с трассировкой воздуховодов на отм. 0,000

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с "0001.2024-3404"
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-000-ОВ-0001

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0006

Склад готовой продукции

План расположения оборудования ОВКВ с
трассировкой воздуховодов на отм. 0,000

 

Хакимов
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0006_0_0_RU.dwg

 

51

Формат A0

Вз
ам

. и
нв

. N
°

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N°
 п

од
л.

00
05

31
52



Второй свет

Второй свет

Зо
на

  Э
ТО

/К
иА

Зо
на

  К
ИА

Зо
на

 Э
ТО

EI45 EI45

EI45EI45 EI45

RE
I15

0

RE
I45

EI4
5

EI4
5

EI4
5

EI4
5EI4
5

Второй свет

EI45

EI4
5

EI45

RE
I15

0

REI150

RE
I15

0

REI150 REI150

REI150 REI150

RE
I15

0

REI150

EI4
5

RE
I15

0
RE

I15
0

EI4
5

RE
I45

RE
I45

50
00

60
00

66
80

13
20

17
00

0

74
00

0

60
00

10
00

60
00

10
00

50
00

30
00

30
00

50
00

10
00

70
00

6000

85
00

80
00

85
00

80
00

80
00

80
00

85
00

85
00

25
00

0
24

00
0

25
00

0

74
00

0

80
00

3000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

6000 6000 6000 6000 12000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 60003000
1000

43505000500050006000600060006000 6000 6000 6000

1000

6000 6000 3000 6000 6000 6000 6000 6000 5000

179800

179800

650

шк
аф

ы 
ЭТ

О/
Ки

А

78
50

201

202

204

203
205

111 112 113 114

+5,800

+3,250

+2,700

101

103

План расположения систем ОВКВ с трассировкой воздуховодов на отм.+2,700; +3,250; +3,600; +5,800

127

126

EI3
0

EI1
50

EI150

EI1
50

EI1
50

110

шк
аф

ы 
ЭТ

О/
Ки

А
шк

аф
ы 

ЭТ
О/

Ки
А

Второй свет

EI4
5

EI1
50

124

123

122

119

121

120

1000 3000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 60006000 6000 3000 6000 6000 6000 6000 6000 5000

118

+3,600

+3,600

6000 6000

102

Р

Н

М

М/1

Л

Л/1

К

К/1

И/2

И/1
И

Ж

Е

Г

Б

А А

В

Д

И

К

Л

М

Н

П

Р

1 2 3 4 5 7 9 10 10/1 11 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

33 34 35 36 37 3829 30 31 3224 25 26 27 2819 20 21 22 2314 16 17 181210864 5321

EI3
0

PA-FA-006A

PA-NL-001A

PA-NL-002A

PA-FA-002A

PA-FA-002BPA-FA-003A PA-FA-003B

PA-FA-001B

PA-FA-001A

PA-FA-004A,
PA-FA-004B

E-FG-010A

PA-FA-008A,
PA-FA-008B

PA-NL-003B PA-NL-002B PA-NL-001B

PA-NL-004A

PA-NL-005BPA-NL-005A

PA-NL-003A

PA-NL-006A

PA-NL-006B

Воздухозаборная труба
∅1700, h=15м

 PA-FA-003A/B
  Опуск на отм. +2,500

cм. лист 0006

N-FSM-003

 PA-FA-003A/B
  Опуск на отм. +3,500

cм. лист 0006

N-FSM-002

 PA-FA-004A/B
  Опуск на отм. +2,500

cм. лист 0006

N-FSM-006
N-FSM-017

N-FSM-013

N-FSM-014

N-FSM-001N-FSM-005

PA-FA-005A
PA-FA-005B

N-FSM-004

N-FSM-015

N-FSM-016

N-FSM-019 N-FSM-020 N-FSM-021 N-FSM-022

N-FSM-018

N-FW-006N-FW-005N-FW-004N-FW-003N-FW-009

Расширительная камера

Забор воздуха
с отм. не ниже +5,000

N-FSM-030

PA-FA-008A/B
Опуск на отм. 0,000
cм. лист 0006

Расширительная камера

Выброс на 1м
выше кровли

E-FG-010B

N-FSM-031

N-FXM-0021A

N-FXM-0021B

N-FXM-019A

N-FXM-019B

N-FXM-019C

N-FXM-019D

E-FG-010A/B
Опуск на отм. 0,000
cм. лист 0006

N-FW-007

N-SD-001C

N-SD-001BN-SD-001A

N-SD-001D N-SD-001FN-SD-001E

N-SD-002A N-SD-002B N-SD-002C N-SD-002D N-SD-002G

E-FG-002A
Подъем на кровлю

см. лист 0008

E-FG-002B
Подъем на кровлю

см. лист 0008

E-FG-004A
Подъем на кровлю

см. лист 0008

N-FXM-002B

E-FG-001C
Подъем на кровлю

см. лист 0008

E-FG-001D
Подъем на кровлю
см. лист 0008

E-FG-001B
Подъем на кровлю

см. лист 0008

Расширительная камера

Шахта приточной
 противодымной вентиляции

Шахта  вытяжной
 противодымной вентиляции

E-FK-001

E-FJ-001

E-FG-009
выброс на 1м
выше кровли

PA-NL-004B

Воздухозаборная труба
∅800, h=15,0 м

От системы
N-FW-002

От системы
E-FG-008

От системы N-FW-001

N-FXM-002A

N-FW-009

N-FSM-001

PA-FG-003A/B
Подъем на кровлю

E-FG-004B
Подъем на кровлю

см. лист 0008

E-FG-001A
  Подъем на кровлю

cм. лист 0008

Забор воздуха
с отм. не ниже +5,000 Забор воздуха

с отм. не ниже +5,000

Выброс на 1м выше кровли

PA-FA-006B

Станция пожаротушения

Аппаратная

Помещение хранения красок и растворителей

Помещение хранения расходных материалов

Кладовая хранения инструментов

Помещение упаковки

Камера трансформаторов №1

Камера трансформаторов №2
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Экспликация помещений

Номер
поме-
щения
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Наименование

Стоянка вилочных погрузчиков

  Площадь
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Кат.
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щения
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Помещение начальника смены

Санузел мужской

Санузел женский

Помещение уборочного инвентаря

Помещение ИБП

Коридор

Помещение хранения поддонов

Склад готовой продукции на 2043 палетомест

Помещение рабочего персонала

Комната отдыха водителей

Тамбур

Помещение обогрева

В2

172,89

Помещение операторов фасовки

Тамбур

43,33

151,58

46,30

34,73

282,00

119,51

67,60

2398,34
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29,03

29,03

30,10

121,46
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4,82
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5,32
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В2
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В4

В3
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132 Санузел для водителей 6,11

В4

В4

46,30

В1

Помещение распределительного устройства

201

202

203

204

Венткамера 601,16

Венткамера

Венткамера

581,30

122,06

40,12

Тепловой пункт

205

19,63

В4

В4

В3

В4

В2

В3

В3

В3

В3

В3

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с "0001.2024-3404-"
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-000-ОВ-0001

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0007

Склад готовой продукции

План расположения оборудования ОВКВ с
трассировкой воздуховодов на отм. +2,700,

+3,250, +3,600, +5,800

 

Хакимов
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0007_0_0_RU.dwg
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Выброс на 1м
выше кровли

Выброс на +1,0м выше кровли N-SD-002
Площадка для установки оборудования

8789

План  расположения оборудования ОВКВ на кровле

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с "0001.2024-3404-"
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-000-ОВ-0001

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-0008

Склад готовой продукции

План раположения оборудования ОВКВ на
кровле

 

Хакимов
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0008_0_0_RU.dwg
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1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с "0001.2024-3404-"
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-000-ОВ-0001
3 Все трубопроводы теплоснабжения теплоизолированы
4 Над трубопроводами теплоснабжения проложенными по стене снаружи здания предусматривается козырек

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0009

Склад готовой продукции

Система отопления и теплоснабжения.
План на отм. 0,000

 

Хохлова
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0009_0_0_RU.dwg
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План на отм. +2,700 между осями 1-10/1, А-Г

Зо
на

 Э
ТО

/К
иА

EI45

EI4
5

А

Б

Г

50
00

60
00

1 2 3 4 5

6000 6000 6000 6000

7

HWS2/HWR2
в систему отопления

HWS2

HWR2

HWS2/HWR2
в систему теплоснабжения

HWS2 HWR2

E-NL-006A
E-NL-006A

PA-FA-006A PA-FA-006B
HWS2

HWR2

HWS2 HWR2

Подвод теплоносителя
HWS1 DN 80
HWR1 DN 80

204
203

+2,700

PA-SZ-002
см. лист 0005

HWS2 HWR2

Д

+2,700

202

HWR2

HWS2

111

HWS2/HWR2
cм. лист 0009

HWS2

HWR2

EI45

EI4
5

EI4
5

EI4
5

112 113 114

9 10 11

5000 5000 5000 4400

10/1

HWS2

HWR2

E-NA-001

E-NA-002 E-NA-003

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

201

203

204

Наименование

Венткамера

  Площадь
м²

Кат.
поме-
щения

601,16

Венткамера

Венткамера

122,06

40,12

Тепловой пункт

205

19,63 В4

В4

В4

В3

202 Помещение распределительного устройства 581,3

Помещение упаковки110 2398,34 В2

Камера трансформаторов №1111 29,03

127 Склад готовой продукции на 2043 палетомест 7108,52 В1

Камера трансформаторов №2

Камера трансформаторов №3

Камера трансформаторов №4

112

113

114

29,03

29,03

30,10

В2

В3

В3

В3

В3

А

В

3836 37

+3,250

205

Зо
на

 Э
ТО

/К
иА

6000

85
00

E-NE-012A

E-NE-012B

35

План на отм.+3,250 между осями 36-37/А-В

Г
Расширительная камера127

План на отм.+5,800 между осями 6-18/H-P

+5,780

17 19185 6 8 10 12 14 16

+5,800

Зо
на

 К
ИА

Зо
на

 Э
ТО

RE
I15

0

REI150

RE
I15

0
RE

I15
0

Д.ш.

201

HWR2

HWS2

HWR2 HWS2 HWR2

HWS2

HWR2

HWS2

HWR2

HWS2

HWR2

HWS2

HWR2

HWS2

HWR2

HWS2

HWR2E-NL-003B E-NL-002A E-NL-002B E-NL-001A E-NL-001B

E-NL-004B

HWS2
HWR2

HWS2

HWR2

HWS2

HWR2

PA-FA-003A PA-FA-003B

PA-FA-002A

PA-FA-002B

PA-FA-001A

PA-FA-001B

HWS2

PA-FA-004A,
PA-FA-004B

PA-FA-005A,
PA-FA-005B

6000 6000 6000 6000 6000 5000 1000

36000

17
00

0

E-NL-004A
PA-NL-005BPA-NL-005A

E-NL-003А

HWS2/HWR2
cм. лист 0009

HWR2

HWS2

HWS2

HWR2

HWS2

HWR2
HWS2

HWR2

HWS2

HWR2

110

127

Н

Р

М/1

Воздухозаборная шахтаВоздухозаборная шахта

Подвод теплоносителя
HWS1 DN 80
HWR1 DN 80

HWR2
HWS2

а

а
Выпуск воздуха

Калорифер установки PA-FA-006A

Слив теплоносителя


0,0

02

HWS2

HWR2

Типовой узел подключения воздухонагревателя

1

PG

PG TG

В теплообменник

Из теплообменника

HWS2

HWR2

TG

TE

Кран шаровый

Кран шаровый

Балансировочный клапан

Фильтр Кран шаровый

Обратный клапан Кран шаровый

Кран шаровый

Кран шаровый
Циркуляционный насос

Регулирующий клапан с электроприводом

PGTG

1

b

b

Выпуск воздуха

Калорифер установки PA-FA-006B

Слив теплоносителя

HWS2
HWR2

HWR2

HWS2

Выпуск воздуха

0,002 Типовой узел регулирования
Узел регулирования E-NL-006A

Узел регулирования E-NL-006B



0,0
02

M

PA-SZ-002 см. лист 0005
Узел ввода  с узлом учета тепловой энергии

HWS2

HWR2

Клапан запорный
DN 15

Клапан термостатический
DN 15

Отопительный прибор

Кран шаровый штуцерный
для слива воды DN 15

2

Кран Маевского

E-NA-003E-NA-002

3

HWR20,002

HWS2

Кран для выпуска воздуха

150 мм от уровня пола

0,002

0,002

E-NA-001

Подвод теплоносителя
HWS1 DN 80
HWR1 DN 80

PA-SZ-002 см. лист 0005
Узел ввода  с узлом учета тепловой энергии

0,002

HWS2

HWR2
3

2

Схема системы отопления

Система отопления и теплоснабжения. Планы на отм. +2,700, +3,250, +5,800

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с "0001.2024-3404-"
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-000-ОВ-0001
3 Все трубопроводы теплоснабжения теплоизолированы
4 Над трубопроводами теплоснабжения проложенными по стене снаружи здания предусматривается козырек

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0010

Склад готовой продукции

Система отопления и теплоснабжения.
Планы на отм. +2,700, +3,250, +5,800

 

Хохлова
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0010_0_0_RU.dwg
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3 Комната приема пищи

4 Гостевой санузел

5 Комната уборочного инвентаря

6 Cанузел

2 Тамбур

1 Помещение контролеров

7 Коридор

В4

8 Тамбур

9 Тамбур

10 Электрощитовая

В2
11 Венткамера

В3

12 Помещение ТСО

В3

13 Помещение досмотра

14 Помещение хранения вещей

В4

G4

F7

М М

F7

G4

PA-FA-001A

M M

PA-FXM-002A

PA-FA-001B

PA-FXM-002B

PA-FXM-001B

PA-FXM-001A

N-SD-001

Выброс воздуха на 0.5 м
выше уровня кровли

М

М

М

Расширительная камера

E-SD-002
Выброс воздуха на 0.5 м
выше уровня кровли

E-FG-001A

E-FG-001B

E-FG-002A

N-FSM-001

N-FSM-002
N-FSM-003

N-FSM-004

N-FSM-005

N-FSM-006

N-FSM-007

E-NE-001

E-NE-002

E-NE-003

E-NE-004A

E-NE-005B

E-NE-006

E-NE-007

E-NE-008A

E-NE-009

E-NE-010

E-NE-011A

E-NE-012A

E-FG-002B

ЕЕ

N-SI-001

N-SE-001

E-FG-003

EI45

EI15

EI45

EI45

Забор воздуха с отм. +5,000
от уровня земли

E-FQ-001

E-FR-001

В систему канализации

Х1

E-FR-002

E-FQ-002

В систему канализации

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х2

E-FQ-003A

E-FQ-003B

E-FR-003A
с низкотемпературным
комплектом

E-FR-003B
с низкотемпературным
комплектом

E-NE-010

E-FR-004B

E-FR-004A

В систему канализации

В систему канализации

В систему канализации

В систему
канализации

E-NE-004B

E-NE-005A

E-NE-011B

E-NE-012B

E-NE-008B

ММММ

Х2

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-23/24-ОВ-0001

Контрольно-пропускной пункт №23/24

Принципиальная схема систем отопления,
вентиляции и кондиционирования

 

Шкуро
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-23.24-ОВ-0001_0_0_RU.dwg
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56Принципиальная схема систем отопления, вентиляции и кондиционирования

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-23/24-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
3 Все трубопроводы холодоснабжения теплоизолированы



3 Комната приема пищи

4 Гостевой санузел

5 Комната уборочного инвентаря

6 Cанузел

2 Тамбур

1 Помещение контролеров

7 Коридор

В4

8 Тамбур

9 Тамбур

10 Электрощитовая

В2

11 Венткамера

В3

12 Помещение ТСО

В3

13 Помещение досмотра14 Помещение хранения вещей

В4

G4

F7

М М

F7

G4

PA-FA-001A

M M
PA-FA-001B

Расширительная камера

E-FR-002

E-FQ-002

В систему канализации

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х2

E-FQ-003A

E-FQ-003B

E-FR-003A
с низкотемпературном
комплектом

E-FR-003B
с низкотемпературном
комплектом

E-FR-004B

E-FR-004A

ЕЕ

В систему канализации

В систему канализации

В систему канализации

В систему
канализации

E-FQ-001

E-FR-001

В систему канализации

Х1Х2

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-23/24-ОВ-0002

Контрольно-пропускной пункт №23/24

Принципиальная схема холодоснабжения

 

Шкуро
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-23.24-ОВ-0002_0_0_RU.dwg
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57
Принципиальная схема холодоснабжения

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-23/24-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
3 Все трубопроводы холодоснабжения теплоизолированы



123

А

В

65
00

12
00

0

510038005500

14400

1

3

5

7

8

9

10
11

1314

6

4

Б

55
00

4

E-FG-003

Выброс воздуха на 0.5 м
выше уровня кровли

E-FG-002A

E-FG-002B

В расширительную камеру

Выброс воздуха на 0.5 м
выше уровня кровли

N-FSM-003

N-FSM-006 12
N-FSM-007

N-FSM-001

N-FSM-002

N-FSM-005

N-FSM-004

PA-FA-001A/B
Забор воздуха с отм. +5,000
от уровня земли

N-SI-001

E-FG-001B

E-SD-001

E-FG-001A

2

Выброс воздуха
из расширительной камеры

Экспликация помещений

Номер
помеще

ния
Наименование Площадь, м²

Кат.
поме
щения

1 Помещение контролеров 29.06

2 Тамбур 2.06

3 Комната приема пищи 14.10

4 Гостевой санузел 3.51

5 Комната уборочного инвентаря 4.10 В4

6 Санузел 3.48

7 Коридор 30.09

8 Тамбур 5.10

9 Тамбур 5.10

10 Электрощитовая 12.14 В2

11 Венткамера 13.09 В3

12 Помещение ТСО 18.82 В3

13 Помещение досмотра 9.00

14 Помещение хранения вещей 9.73 В4

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-23/24-ОВ-0003

Контрольно-пропускной пункт №23/24

План расположения оборудования ОВКВ с
трассировкой воздуховодов

 

Шкуро
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-23.24-ОВ-0003_0_0_RU.dwg
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58
План расположения оборудования ОВКВ с трассировкой воздуховодов

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-23/24-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001



Принципиальная схема узла ввода теплоносителя 

PG

TG

+1,100

PG

TG

+1,100

+1,600

Стыковочный узел для слива
в переносную емкость

Стыковочный узел для слива
в переносную емкость

Из тепловой сети ∅89х4
HTNKS Т=80 °С

∅89х4

∅32х2,5
∅89х4

∅89х4

Змеевик обогрева ∅45х3
из стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 9941-81

Кран шаровой DN25

Кран шаровой DN25

Кран шаровой DN40 Кран шаровой DN40

Балансировочный
клапан DN32

Кран шаровой DN20

∅45х4

∅45х4

Кран шаровой DN25

Кран шаровой DN40

Балансировочный
клапан DN32

∅45х4

Змеевик обогрева ∅45х3
из стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 9941-81

Кран шаровой DN25

∅45х4

Стыковочный узел для опорожнения
системы в автоцистерну

Кран шаровой DN25

Кран шаровой DN40

Балансировочный
клапан DN32

∅45х4

Стыковочный узел для подключения
сжатого воздуха

Кран шаровой DN25

Кран шаровой DN40

∅45х4

∅89х4

0,000

Кран шаровой DN15

Кран шаровой DN25

Кран шаровой DN20
для выпуска воздуха

Фильтр сетчатый DN80

Кран шаровой DN25
∅32х2,5

Грязевик DN80

Кран шаровой DN15

Кран шаровой DN15
Кран шаровой DN15

PG PG

В тепловой сети ∅89х4
HTNKR Т=60 °С

Кран шаровой DN80

Терморегулятор

Кран шаровой для
выпуска воздуха

0,002

0,002

+0,200

Стыковочный узел для подключения
 сжатого воздуха

Стыковочный узел для опорожнения
системы в автоцистерну

Стыковочный узел для опорожнения
системы в автоцистерну

Стыковочный узел для подключения
сжатого воздуха

Капиляр
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1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-1402-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на чертеже NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
3 Типовые решения по обогреву пола титулов 1401, 1703, 2305, 2311, 2818, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3107, 3109
приняты аналогичными
4 Все трубопроводы теплоснабжения теплоизолированы
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-1402-ОВ-0001

Товарно-сырьевой парк ЛВЖ с насосной

Принципиальная схема узла ввода
теплоносителя

 

Хакимов
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-1402-ОВ-0001_0_0_RU.dwg
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1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-1402-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на чертеже NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
3 Типовые решения по обогреву пола титулов 1401, 1703, 2305, 2311, 2818, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3107, 3109
приняты аналогичными.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-1402-ОВ-0002

Товарно-сырьевой парк ЛВЖ с насосной

Обогрев пола. Типовая схема раскладки
труб. План узла ввода теплоносителя между

осями 4-5 и А-Б. Разрезы 1-1, 2-2

 

Хакимов
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-1402-ОВ-0002_0_0_RU.dwg
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1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-1405-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на чертеже NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
3 Все трубопроводы теплоснабжения теплоизолированы

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.
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Разраб. Стадия Лист Листов
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Принципиальная схема узла ввода
теплоносителя

 

Хакимов
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-1405-ОВ-0001_0_0_RU.dwg
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1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-1405-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на чертеже NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-1405-ОВ-0002

Насосная

Обогрев пола. План раскладки труб. План
узла ввода теплоносителя между осями 1-2

и А-Б. Разрезы 1-1, 2-2

 

Хакимов
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-1405-ОВ-0002_0_0_RU.dwg
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Формат A3

Принципиальная схема систем отопления, вентиляции и кондиционирования

1 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0001.2024-2701-»
2 Условные обозначения оборудования и элементов ОВК приведены на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-0000-ОВ-0001
3 Все трубопроводы холодоснабжения теплоизолированы

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2701-ОВ-0001

Платформенные автомобильные весы
коммерческого учета

Принципиальная схема систем отопления,
вентиляции и кондиционирования

 

Гринько
Новикова
Слинько

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2701-ОВ-0001_0_0_RU.dwg
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	Листы и виды
	Лист1


	NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2306-ОВ-0002_0_0_RU
	Листы и виды
	Лист2


	NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2306-ОВ-0003_0_0_RU
	Листы и виды
	Лист2


	NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2302-ОВ-0001_0_0_RU
	Листы и виды
	Лист1


	NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2302-ОВ-0002_0_0_RU
	Листы и виды
	Лист1


	NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2302-ОВ-0003_0_0_RU
	Листы и виды
	Лист1


	NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2302-ОВ-0004_0_0_RU
	Листы и виды
	Лист1


	NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0001_0_0_RU
	Листы и виды
	Лист1


	NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0002_0_0_RU
	Листы и виды
	Лист2


	NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0003_0_0_RU
	Листы и виды
	Лист3


	NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0004_0_0_RU
	Листы и виды
	Лист1


	NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0005_0_0_RU
	Листы и виды
	Лист


	NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0006_0_0_RU
	Листы и виды
	1 эт


	NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0007_0_0_RU
	Листы и виды
	2 эт


	NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0008_0_0_RU
	Листы и виды
	Кровля


	NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0009_0_0_RU
	Листы и виды
	1 эт


	NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-3404-ОВ-0010_0_0_RU
	Листы и виды
	2 эт


	NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-23.24-ОВ-0001_0_0_RU
	Листы и виды
	Лист1


	NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-23.24-ОВ-0002_0_0_RU
	Листы и виды
	Лист1


	NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-23.24-ОВ-0003_0_0_RU
	Листы и виды
	Лист1


	NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-1402-ОВ-0001_0_0_RU
	Листы и виды
	Лист1


	NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-1402-ОВ-0002_0_0_RU
	Листы и виды
	Лист1


	NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-1405-ОВ-0001_0_0_RU
	Листы и виды
	Лист1


	NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-1405-ОВ-0002_0_0_RU
	Листы и виды
	Лист1


	NKNH21002-ПС-ЭБСМ-ИОС4.1.2-2701-ОВ-0001_0_0_RU
	Листы и виды
	1


	
	Листы и виды
	Лист1


	
	Листы и виды
	Лист1


	
	Листы и виды
	Лист1


	
	Листы и виды
	Лист1


	
	Листы и виды
	Лист1


	
	Листы и виды
	Лист1


	
	Листы и виды
	Лист1


	
	Листы и виды
	Лист1


	
	Листы и виды
	Лист1





